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ELOTERJESZTES
Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete
Gazdasdgi, Pénziigyl, Virosfejlesztési és Turisztikai Bizottsiga

2022. marcius 29-i rendes iilésére

Targy: Eljterjesztés az E.ON Dél-dunantiili Aramhalézati Zrt. részére tulajdonosi hozzajaruls
megadasarél a Szigetvir, kiilteriilet 0258/6 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatdsa
targyu munka vonatkozdsiban a Szigetvir, kiilteriilet 0228 hrsz. alatti ingatlant érinté
villamos csatlakozé foldkabel épitéséhez

Eléterjeszté: Dr. Vass Péter polgdrmester

Tisztelt Bizottsag!

Az E.ON Dél-dunénttili Aramhalézati Zit. (7626 Pécs, Buza tér 8/A.) a 7900 Szigetvir,
kiilteriilet 0258/6 hrsz. alatti ingatlan villamos energia elldtiséhoz sziikséges villamos
csatlakozékdbel épitését tervezi. A terveket az SMHV Energetika Kft. (tervezd: Horvéath
Dezs6) készitette,

A tervezd a benytjtott miiszaki tervdokumentacid szerint, a villamos csatlakozd foldkébel
¢pitéséhez tulajdonosi hozzajarulast kért a Szigetvar, kiilteriilet 0228 hrsz. alatti — kivett kdzat
megnevezésii — dnkormanyzati tulajdonban 1év6 ingatlan vonatkozasaban.

A miszaki tervdokumenticié szerint a villamos kébel fdldkabeles megoldassal keriil
kialakitdsra, a tervdokumentdcidban foglaltak szerint.

A tervezett miszaki megoldds Szigetvar Viaros Onkormanyzata Képvisel6-testiletének
Szigetvar varos helyi épitési szabélyzatarol sz6lé 29/2017. (XI1.21.) szamu rendeletének
megfelel.

A benytjtott kérelem (1. sz. melléklet), a miiszaki tervdokumentécié (2. sz. melléklet), az
érintett ingatianok tulajdoni lapjai (3. sz. melléklet), a térkép maésolat (4. sz. melléklet) az
elterjesztéshez csatolasra keriilt, a teljes kérelmi dokumenticié a Bizottsagi {ilés soran,
valamint a Polgdrmesteri Hivatalban munkaidében megtekintheté.

Szigetvar Véros Onkormanyzata Képvisel6-testilletének Szervezeti és - Mitkodési
Szabalyzatdrol sz6l6 1/2011. (1.21.) Onkorményzati rendeletének 3. szdmu melléklete IT1/1,
pont, a Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsagra atruhazott hataskorok
k) pontja alapjén az onkorményzati tulajdonosi jognyilatkozatok kérdésében a Gazdasagi,
Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsag dént.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Gazdasdgi, Pénziigyi, Vérosfejlesztési és
Turisztikai Bizottsagot, hogy déntsén az ,Eléterjesztés az E.ON Dél-dunntali Aramhalézati
Zrt. részére tulajdonosi hozzdjarulds megadasardl a Szigetvar, kilteriilet 0258/6 hrsz. alatti
ingatlan villamos energia elldtasa targyt munka vonatkozéséban a Szigetvar, killteriilet 0228
hrsz. alatti ingatlant érint® villamos csatlakozo foldkabel épitéséhez” targyn eléterjesziésél.



Hatarozati javaslat:

Szigetvar Véros Onkormanyzat Képvisels-testiilete Gazdaségi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és
Turisztikai Bizottsiga megtéargyalta az ,Eléterjesztés az E.ON Dél-dunanttli Aramhalézati
Zrt. részére tulajdonosi hozzijarulas megadasardl a Szigetvar, kiilteriilet 0258/6 hrsz. alatti
ingatlan villamos energia ellatasa targyu munka vonatkozasaban a Szigetvar, kiilteriilet 0228
hrsz. alatti ingatlant érint6 villamos csatlakozé f6ldkébel épitéséhez” targyt napirendi pontot,
¢s az alabbi hatarozatot hozta:

1. Szigetvar Véros Onkorményzat Képviselo-testiilete Gazdasagi, Pénziigyi,
Varosfejlesztesi és Turisztikai Bizottsdga Szigetvar Varos Onkorményzat Képvisels-
testiiletének Szigetvar Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete Szervezeti és
Miikodési Szabalyzatardl szolo 1/2011. (1.21.) 6nkormdanyzati rendelete 3. szamu
melléklete III/1., a Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsagra
atruhazott hataskorok k) pontjaban meghatarozott hatdskorében eljarva az E.ON Dél-
dunéntali Aramhalézati Zrt. részére tulajdonosi hozzéjarulast ad a mellékelt miiszaki
tervdokumenticidban foglaltak szerint a Szigetvar, kiilteriilet 0258/6 hrsz. alatti
ingatlan villamos energia elldtdsa tirgyd munka vonatkozdsdban a Szigetvar,
kiilteriilet 0228 hrsz. alatti ingatlant érintd villamos csatlakozé foldkabel vezeték
épitéseéhez az alabbi kikotésekkel: :

e Az ¢pités soran felbontott Gnkormaényzati teriiletet legaldbb az eredeti allapotnak
megfelelden allitsa helyre.

* A kivitelezési munkalatok megkezdése a koztertilet-kezel Kisvaros Nonprofit Kft.
(Szigetvar, Deak F. tér 16.) elGzetes engedélyével, a munkak végzése az
engedélyben foglalt el6irasok szigoru betartasdval térténhet.

e A tulajdonosi hozzijarulds nem mentesiti kérelmezét a szikséges egyéb
engedélyek, hozzajarulasok beszerzése alol.

e Kivitelezési munkat érvényes kozterillet hasznalati engedély birtokaban lehet
vegezni. Az engedély iranti kérelem, illetékmentesen, a Szigetvari Polgarmesteri
Hivatal Kozigazgatisi Osztalyan nyujthaté be a kivitelezési munka pontos
idétartaméanak ismeretében.

2. Szigetvar Véros Onkorményzat Képviselé-testilete Gazdasagi, Pénziigyi,
Virosfejlesztési és Turisztikai Bizottsaga felkéri a varos polgdrmesterét, hogy ezen
hatdrozat megkiildésével tdjékoztassa kérelmez6t, valamint a Kisvaros Nonprofit Kft-t

dontésérol.
Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Koézremiiksdo: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Hatarido: 5 napon beliil

Szigetvar, 2022. marcius 24,
s sy ™ T/,

Dr. Vass Péter
polgarmester
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Szigetvar Polgarmesteri Hivatal
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. Tre 12022.

Tulajdonosi hozzajarulds megkérése a
Szigetvar, Kiilteriilet 0258/6 hrsz.-0i ingatlan
villamos energia elfatasa
ciml munkahoz

Tisztelt Holgyem/Uram!

A fenti. 0,6/1kV-0s csatlakozd kébel elhelyezése érdekében, kérjlik a tulajdonosi
hozzajarulas kiadasat. A létesitmény elhelyezését a munkalatok helyét a meliékelt
miiszaki leirés és a nyomvonalrajz tartalmazza. '

Az épitendd csatlakozokabel létesitésével .kapcsolatos kérdésiikre Kehi Balint a
20/429-9390-¢s, telefonszamon készséggel valaszol.

Tulajdonosi hozzajarulas atadasa:
o postai aion
o személyesen
o elektronikusan és postai Gton

e-mail cim(ek): kehi.balint@smhv.hu

Szives egylttmikédésiket elére is kdszonjlik.

Pécs, 2022.03.23.

Melléklet: 1 pld. nyomvonalrajz
1 pld. miiszaki leiras

Kehi Balint
tervez@
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Fogyasztéi csatlakoz6 miiszaki
dokumentacidja

foldkabel és segédosziop épités esetén

Munka megnevezése:

Szigetvar, Kiilteriilet 0258/6 hrsz.-U ingatlan villamos energia

ellatasa
ciml munkéahoz

2022.

Igénybejelents: Kelemen Laszlo

Keszitette: SMHV Energetika Kit,
7630 Pécs, Pécsvaradi Gt 10.
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TARTALOMJEGYZEK

I. Kivitelezés:

1. Fogyasztéi Csatlakozé Miiszaki Atadas-Atvételi jegyzokanyv
2. KivitelezGi nyilatkozat

3. Készre-jelentés

4. Merési jegyzékonyv kabel szigetelés vizsgalatardl

lI. Csatlakozo miszaki dokumenticié

PNS O

1. Tervezdi nyilatkozat
2.
3. Miszaki leiras és fejezetei:

Elézmények: Villamos teljesiimény és/vagy csatlakozas igénybejelentés

3.1. Alapadatok:

3.2. Kozeeld hélézat leagazasi pont

3.3. El6zmények

3.4. Adatszolgaltatas

3.5. Tervezési tulajdoni hatarok

3.6. Komyezet, tlizrendészeti besorolas, biztonsagi dvezet
3.7. Nyomvonal részletes lefrasa

3.8. Fogyasztas mérbhely kialakitasa

3.9. Fogyaszi6i vezetékhaldzat kialakitasa (mért fovezeték)
3.10. Kabelek fektetési technologia

3.11. Organizacios fejezet

3.12. Kabelhdldzati terv munkavédelemi fejezet

3.13. Tlzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet

3.14. Komyezetvédelmi fejezet

Méretezés

Erintésvédelem

Anyag jegyzék

Koézmllegyeztetések — nyilatkozatok

Helyszinrajz: SMHV-22-99/CS (M 1 : 500)
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ll. CSATLAKOZO MUSZAKI DOKUMENTACIO

1. TERVEZOI NYILATKOZAT
Alulirott Horvath Dezsé a(z)

Szigetvar, Killteriilet 0258/6 hrsz.-( ingatlan villamos energia ellatasa
ellatasa targyi létesitmény felels tervezéje

a Munkavedelemrd] szold 1993 évi XCHI. torvény 19.8.(2) bekezdésében,
a Tuz elleni védekezésrél szolo 1996 évi XXXI. térvény 21.8.(3) bekezdésében, tovabba
a 8/2001. (Il 30.) GM. rendelet meliékletével kiadott Villamosm(i Miiszaki Biztonsagi
Kovetelményei Szabdlyzat 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 pontjaban el6irt kitelezettségek alapjan

az alabbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett (j villamos berendezésnek (meglévs berendezés, atalakitott, bévitett részének) a
tervei, a valamennyi rdjuk vonatkozd (kiadasi évszdmmal is megadoit) felsorolt nemzeti
szabvanyoknak megfeleinek. A nemzeti szabvanyoktél valo eltérésre nem volt sziikség.

A terv megfelel az EON Dél-dunantili Aramhalozati Zrt. Munkavédelmi-, Tizvédelmi-,
Kornyezetvédelmi eljdrasaiban, utasitidsaiban megfogalmazott eléirasoknak, az érvényben évi
tipusterveknek, tovabba a megbizé belsé {gyrendjeiben, technoldgiai utasitasaiban
foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tizvédelmi és tizmegelézési, valamint izemeltetési
szempontbdl megfeleld biztonsaglak.

A tervezés az alabbi térvényi elGirdsok, és jogszabalyok:
= 1993. évi XCIl, tdrvény a Munkavédelemrsl
o 1996. évi XXXI. torvény a Tz elleni védekezésrdl.
= 54/2014 (XIl.5.) BM rendelet az orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasardl
o TvMI7.3:2018.07.02. a Tlzvédelmi Miszaki Iranyelv

¢ 8/2001. (. 30.) GM. rendelet Villamosm( Miszaki - Biztonsagi Kdvetelményei
Szabalyzat kiadaséarol
o Banyatdrvény végrehajtasara kiadott 203/1998 (XI1.19.) Korm. r. 19/A és 19/B §
Gazeloszto Vezetek Biztonsagi Szabalyzat,
o 21/2018.(IX.27) ITM rendelet
valamint az EON. Hungéria Zrt. munkaszervezeteinél kételezé érvénylivé nyilvanitott villamos
szabvéanyok szerint tértént.

Kijelentem tovabba, hogy:
s a megkeresetteken kivil méas hatdsagot, kbzmuvet, és ingatlantulajdonost a létesitend
haldézat nem érint, .
e a leétesitendd halézat az altala érintett ingaflanok hasznalatat lényegesen nem
akadalyozza.

Kelt: Pécs, 3/8/2022 \

..............................................

Horvath Dezsé
EN-T-02-0743
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2. Elézmeények: Villamos teljesitmény és/vagy csatlakozas igénybejelentés:




Munka cime:  Szigetvar, Kiilter(let 0258/6 hrsz.-u ingatlan villamos energia ellatasa

3. Mlszaki leiras és fejezetei:
3.1. Alapadatok:

Beruhazé: E-ON Dél-dunantdli Aramhaldzati Zrt.
7626 Pécs, Blza tér 8/A
Tervezo: SMHYV Energetika Kift.
7630 Pécs, Pécsvaradi Ut 10.
Uzemeltets: E-ON Dél-dunantali Aramhaldzati Zrt.
‘ 7626 Pécs, Biza tér 8/A
Kivitelezé: SMHV Energetika Kit,
7630 Pécs, Pécsvaradi Ut 10.
Teljesitmény igény: igénybejelentd szerint
Foayasztasi hely cime: igénybejelentd szerint

3.2, Kbzcélu halézat ledgazdsi pont;
A nyomvonalrajzon feltintetett 0,4kV-os haldzat, a 0260 hrsz.-( terilleten elhelyezkedd F8-1eG

oszlopanak 3x50+25/50mm2 SSZV haldzata a halézati leagazé pont.

3.3. Elézmények:
Tervezesi feladatunk az igénybejelentében feltiintetett ingatian féldkabeles villamos energia
ellatasanak villamos kiviteli tervezése.

A létesitendd csatlakozd féldkabel a terliletileg illetékes aramszolgaltatd, a fogyasztasmérés
pedig az igénylé rendszerhasznald beruhazasaban valésul meg.

Megbizasunk targya az ingatlan villamos energia ellatasahoz megfelelé atviteli képességgel
rendelkezé foldkabeles csatlakozd megtervezése.

3.4. Adaztszolgdltatds:
Tervezési alaptérképet, foldhivatali térképmaésolatot, tulajdoni lapokat a megbizé nem bocsatott

rendelkezésiinkre. Az E.ON Dél-dunantlli Aramhalézati Zrt. szakagi nyilvantartisabdl
dolgoztunk, igy a rendelkezéslinkre bocsatott adatokért, az azokbdl eredd téves
kovetkeztetésekért a tervezd semminemil felel@sséget nem vallal.

3.5. Tervezésiés fulajdoni hatdrok:
A tervezesi terillet a meglévd oszlop és a meglévé mérShely kdzdtti fogyaszidi csatlakozd

szakasz,

3.6. Kérnyezeti, tiizrendészeti besorolds, veszélyességi dvezeiek
A tervezési terlleten a kbmyezetnek nincsenek szélsSséges hatasal, a kdrnyezet nem
szennyezett, a meteorologiai viszonyok atlagosak, a talaj nem hajlamos a magas talajvizszint
elérésére. A tervezett haldzat a kdrnyezetre nem gyakoro! karos hatast, azt nem szennyezi.

A tervezett villamosmii biztonsagi dvezete a 2/2013. {I. 22.) NGM sz rendelet szerint a kabel
kiils6 alkotéjanak mindkét oldali szélétsl szamitott 1,0-1,0 méter tavolsagban lévé fiiggsleges
sikokig terjed.

3.7. A nyomvonal részlefes [eirdsa:
Az epitendd kabet a meglévé oszloprél indul és a nyomvonalrajz szerint halad 19m-t a 0260,
0228 hrsz.-u terlileteken a Kilterilet 0258/6 hrsz.-i ingatlan meglévé fogyasztasmérd
szekrényig. A nyomvonal keresztezi a 0228 hrsz.-U Ut teriiletén hizodo tavkozlési foldkabelt,
foldes utat. A foldes(t keresztezése atvagassal torténik. Az érintett kozmilveket dvatos kézi
foldmunkaval meg kell kutatni, és mechanikai védelembe kell helyezni.Szakfelligyelet
szilkséges!

Az épltendd foldkabel NAYY-J 4x25 mm? 0,6/1 kV tipusu. A kabelvezeték oszlopon lévd végét
RAYCHEM tipusu kiiltéri végelzardval kell szerelni, a kabel ereket UV sugarzasvédd
zsugorcsével kell burkolni. A csatlakoz6 kabelt a szekrénybe 63 mm atméréjii KPE miianyag
védbesbben kell bevezetni Ggy, hogy a védécst a talaj szintje alatt 0,5 m mélységben induljon.
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A csatlakozé kabelt miianyag 63 mm atmérgjli védbestbe kell helyezni a mas kézmiivekkel
torténd keresztezési és megkozelitési helyeknél (vizvezetéki halézat, gazvezetéki haldzat,
tavkozl6 foldkdbel halozat) gy, hogy a keresztezésnél mindkét iranyban 1-1 métert talnydljon.
Az épitesi munkak befejertével a kidzterlletet a lehetd legrovidebb idén bellil az eredeti
allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. Az egyes kézmilvekkel a szabvanyos keresztezési
és megkozelitési tavolsagokat be kell tartani. A meglévd kézmiivek pontos helyérd! kutatéarok
asasaval kell meggy6z6dni a végleges nyomvonal kialakitasa el6tt. A tervezett nyomvonal az
alabbi kbzmll Uzemeltettk halozatat érinti:

¢ E.ON Dél-dunantuli Aramhal6zati Zrt., 7400 Kaposvar, Guba S. u. 57. ¢ Baranyaviz
Zrt., e Dravanet Zrt.,

A tervegyeztetési jegyz6kdnyvekben és szakhatdsagi hozzéjaruldsban foglaltakat be kell
tartani, a szitkséges szakfelligyeleteket meg kell rendelni. A csatlakozé féldkabelt egy
hosszban, 6sszekitd alkalmazasa nélkill kell létesiteni.

3.8. Fogyaszidas mérdhely kialakitdsa:
Az epitendd fogyasztasmeérd szekrénynek az aramszolgaltaténal rendszerengedéllyel kell
rendelkeznie. A fogyasztasmérd szekrényt a nyomvonalrajz szerinti helyen és médon kell
elhelyezni. Ezen a helyen a kabelt KPE 63 mm atmérsjli védécssbe kell helyezni mechanikai
vedelmének és késdbbi cserélhetdségének biziositasa végett. A szekrény also széle legalabb
0,6 m-re, a szamlalémi legfeljebb 1,8 m-re legyen a talajszinttél.

3.9. Fogvasztoi vezetékhdlozat kialakitdsa (méri févezeték): :
A fogyasztasmérd szekrénytd! a létesitmény fogyasztdi féelosztd szekrényéig a mért
fovezetéket a fogyaszto épiti ki. A mert fovezeték legkisebb kereszimetszete 16.mm? Al vagy
10 mm? Cu legyen.

3.10. Kdbelek fektetési technolégia: '

A kabelek fektetési mélysége szabalyozolt terepen min. 0,7 m lehet. Szabalyozatlan terepen
a fektetési mélység min. 1 m. Ut alatt védéesdben min. 1,2m. A kijelélt nyomvonalon a
kabeldrkot kézi asassal kell kialakitani. Ugyelni kell a féld feletti és a féldalatti 1étesitmények
biztonsagara. A kabelarok 0,4 m széles legyen. A kéabeldrok kidsésa soran a felsé rétegébdl
kiemelt talajt kilon kell helyezni az alsé réteghbdl kiemelt talajtél, gy hogy dssze ne
keveredjenek. Betemetés soran forditott sorrendben kell vissza télteni a kildnbdzd
mindségl talajokat, hogy a termétalaj fellll maradjon.

A kiasoft kabeldrok aljan darabos és éles targyak, amelyek a kdbel sériilését
okozhatjak, ne maradjanak. A kébelt min. 10 cm-es folyami homokbdl késziilt agyazéd
rétegre kell fektetni és legalabb 10 cm vastagsagd homokkal, kell lefedni.

Altalaban a fektetési mélység felében, de a kabel felsé alkotojatol legalabb 0,35 m-re 100 x 0,2
mm- es sarga szinl jelzészalagot kell elhelyezni. A munkalatokat Ggy kell végezni, hogy a kabel
burkolata ne sérlljén meg. A kabelre megadott legkisebb hajlitasi sugarat be kell tartani!

Mas kdzmivek keresztezési helyén a kébeleket D=63 mm-es mianyag véddcsdbe
kell helyezni. A védéesd 1 - 1 m-rel nyllion til a keresztezési helyen.

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok,
munkavédelmi eldirasok figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell
tartani.

3.1 ORGANIZACIOS FEJEZET

e A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a kdzmiivek egyezietésére
vonatkozoan a jegyzékényv, a miiszaki leirds és az organizacids fejezet tartalmaz
elbirasckat.

e A kivitelezés megkezdése elbtt a burkolat és zéidterllet bontasi munkakra az engedélyt
Polgarmesteri Hivataltol meg kell kémni.

e A tervben szerepld egyeztetési jegyzékonyvekben elbirt feltételeket elbirasokat be kell
tartani.
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A kivitelezés megkezdése el6tt az egyeztetési jegyzBkényvekben eldirt kdvetkezd
lizemeltetdktd! szakfellgyeletet kell kérni:

A munkatertilet dtadas-atvételérdl jegyztkonyvet kell felvenni.

A munka soran nem jaratos, (bevezetend§, (j technoldgia alkalmazandd): NINCS

A kivitelezés megkezdése elbtt az erésaramu kabel nyomvonalat ki kell tizetni.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozé szabvanyok elGirasait.

Kildnds gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és fesziiltség ald helyezések
szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szikséges feszilltségmentesitések idejét az illetékes &ramhalézati egységgel kell
egyeztetni, majd megkémi.

A kivitelezés megkezdésérdl és a feszlltségmentesitések varhatd idétartamardl az
érintett lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

A vezeték tervezett nyomvonaldval egyezieini kell e parhuzamosan halad6é és
keresztezd kdzmilvek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utén, ha sziikséges,
a nyomvonalon kutatégddroket kell kidsni, és tovabbi pontositassal kell meghatarozni a
kézmivek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kézmii megséril, ard! annak
Uzemeltetsjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kbzlekedés zavartalanséagat.

Utak mellett vegzett haldzatépités idStartama alatt sebességkortatozé tablakkal kell az
érintett szakaszon a kdzlekedés és a munkavégzok biztonsagét szavatolni kell,

Uzembe helyezés elstt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet.

A kébelfektetés utén el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

Az épités soran, munkaterlilet elhagyasa elétt és a kivitelezés befejeztével az igény-
bevett jardat, zéld-, magan- és kozterliletet az eredeti allapotnak megfelelSen helyre kell
allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A meglevo kozmivek kbzelében 2-2 m-es tavolsagon belll csak kézi foldmunka
végezhetd.

312. KABELHALOZATI TERV MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetfnek és az ott dolgozonak a technoldgiai és
miveleti utasitdsokban szereplé elSirdsok elsajatitasaval és megfeleld szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznitik a biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elveégzeséhez a technoldgiai utasitdsokban meghatarozott szerszamoknak és
egyeni véddeszkdzoknek rendelkezésre kell dliniuk.

Minden egyes technolégiai és miiveleti utasitas részletesen kitér a betartandd
munkavédelmi elSirasokra és szilkséges véddeszkbzdkre.

A kabelfektetes elbkészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozéan a
jegyzbkdnyv, miiszaki leirds és az organizécios fejezet tartalmaz eldirasokat.

A kabel tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a parhuzamosan haladd és a
keresztezd kdzmiveket, felszini létesitmények helyzetét. Azonositds utédn a tervezett
nyomvonalon 20 m-enként kutatégddroket kell kiasni és tovabbi pontositassal kell
meghatérozni a kdzmiivek tényleges helyzetét.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévé zemeld kabelek kbzelében a
munkavégzés,

A kidsott kabelarkot, munkateriiletet a gyalogos és gépjarmii kdzlekedés biztonsaga
érdekében a hatdsagi KRESZ elGirasok illetve a figyelembevételével 1m magas
véddkortattal kell elzami. Az elzart munkateriilet hatérait alkalmas mddon elhelyezett
jelzbtablakkal, szarkiilet bedlitakor jelzélampakkal kell ellatni.

Forgalomirdnyitas sziikségszer{isége, ill. forgalomiranyitasi tervmelléklet: szilkséges

A kabelarkok mentén 1évé épiiletekbe, lizemekbe, gyalogatkelShelyeken stb. vald
zavartalan és baleset-mentes kozlekedés lehetdve tételére megfelelden méretezett,
mindkét oldalan korlattal ellatott atjarokat kell 1étesiteni.
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« Az el nem Keritett munkahelyek és munka feliileteknél a kdz és egyéb terliletek
feleljenek meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szinfjének.

o Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a kbéz és egyéb terliiletek
felelienek meg a tervezett végleges éallapot biztonsagi szintjének.

» A felvonulasi lako- és ditdz6 kocsikban a tlizrendészeti utasitast ki kell fliggeszteni, és
az abban foglaltakat be kell tartani.

e Villamos flités esetén foldelészonda telepitésével el kell késziteni a lakdkocsi
védofdideléset.

o A fiit6kélyhat be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ HD 60364-4-41:2007
elGirasai szerint.

» A kabelnyomvonalon a kabelvonal azonositdsa céljabél a kabelre kabeljelztt kell
elhelyezni az MSZ 13207:2020 szerint. A kabeljelzé felirat a "Kébeljelzé rendeldlap"
szerint legyen.

s A kabelarok betakarasa el6tt a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

« Kildnds gondot kell forditani a meglévé kabelek beazonositasara, a fesziiliség-
mentesitések szabalyos megkérésére és végrehaijtasara.

« Az Uzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldelés
rovidrezardk és egyéb eszkdzok eltavolitasanak tényét.

« A kébelarok, munkaarok partfal allékonysagardl (rézsii vagy tamfal kialakitas) szukseg
szerint gondoskodni kell.

e A kabelek haldzati rendszerének kapcsolatat a nyomvonalrajz és az érintésvedelmi
vazlat tartalmazza.

« Aterven jeldlve vannak az egyeztetett kdzmlivek.

o Egyeb informaciok a munkavégzés kornyezetére

- Terep viszonyok: normal

- Talajmechanikai viszonyok: [~V talajoszialy

- Alkalmazott technologiak: érvényben |évd elbirasok szerint

- Anyagszallitas: érvényben lévé elbirdsok szerint

= Az MSZ 13207:2020 szabvany elfirasai szerint a kabel szerelésének megkezdése eldit
kabelszakaszonként:

- szemrevetelezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,

- meq kell mérni az erek szigetelesi ellendliasat a 7.3. szakasz szerint.

- A kabel szerelési munkainak befejezése utdn a teljes kabelhalézaton az
lzembe helyezést megelézden el kell végezni a 7.2, 7.3., 7.4., és 7.5.
szakaszok szerinti vizsgalatokat,

A kiviteli tervkészitésnél figyelembe vett f6bb szabvanyok:

MSZ HD 60364 sorozat, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-11:1982, MSZ EN

61936-1:2016; MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2020,

MSZ SO 3864-1:2009, MSZ 2364 szabvanysorozat

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitasok, jogszabalyok:

E.ON Hungdria Csoport villamos halozatokat {izemeltetd terlletieg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitésai.

2/2013. (l. 22.) NGM rendelet a villamosm(i biztonsagi dvezetérdl

8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosmi MUszaki - Biztonsagi Kovetelmeényei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

3.13. TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

¢ Az E.ON Dél-dunantili Aramhalozati Zrt. teriiletén a ifiz elleni védekezés feladatait a
vallalat Tlizvédelmi Szabdlyzata tartalmazza.

o A Tiizvédelmi Szabalyzat hatalya kitetjed azokra az idegen munkavallalokra is, akik az
E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt. telephelyein, a vallalat altal zemben tartott
berendezéseken munkat végeznek, a munkavégzésre vonatkozd tlizvédelmi
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kitelezetiségeket a megrendeldnek és a kiviteleznek keretszerzGdében kell régziteni.
Ha a villamos haldzatszerelési tevekenység soran alkalomszer( tlizveszélyes
tevékenység végzésére keriil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kidllitani.
A tlzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjet az E.ON Dél-dunantdli
Aramhalézati Zrt. Ttizvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

A kivitelezést kbvetden a kivitelez8nek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tiizvédelmi eldirdsck, szabvanyok betartasardl

Kabel létesitése,

A munkavégzeés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elGirasait,
tipusterveket és technoldgiai utasitédsokat. Hegesztést csak elkeritett terlileten szabad
vegezni, melyr6l az éghetd anyagokat eltdvolitotiuk. Fokozott figyelmet kell forditani az
izzo fémrészek visszahlitésére. Az esetleges t(zoltashoz sziikséges oltdeszkdzt a
helyszinen biztositani kell. Kisgépek Gzemanyagtartdlyat csak talajszinten szabad
feltdlteni. A tbités idejére a tlizoltd készilléket készenlétben kell tartani.

Kébelszerelvények készitése:

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elirdsait, az
ervenyben léevé technolégiai utasitasok eldirasait. A hegesztés helyét, a
kébelszerelvények kérnyékét 2 m-es kérzetben a keletkezé kabelhulladéktol és éghetd
anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagbdorben a {6bbi kabel
letakarasardl és a lehulld izzé fémrészek eloltasardl. Az esetleges tiiz eloltasara a
hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltdkésziiléket, 2 db lapatot és 2 db csakanyt kell
készenléthen farfani. A melegitési hely kormyékérdl az éghetd anyagokat el kell
tavolitani, és a munkateriiletet el kell keriteni.

A benzinizem{i munkagépek (kompresszor, kézi flirészgépek) lUzemanyag fartalyainak
feltditesét csak a gép lizemsziinetében, elfolyas ellen védve, lehetleg foldlton szabad
végezni Ggy, hogy a toltés idejére a kézi tlizolté-késziléket készenlétben kell tartani.
Tiizet rakni csak kijeldlt tlizrakd helyen szabad engedély birtokaban és oft allands
feligyelettel kell biziositani, figyelembe véve az aktualis tilaimi idGszakokat.

Fontosabb Hizvedelmi jogszabalyok:

1996, evi XXXI. torvény

259/2011. (XIl. 7.) Korm.
rendelet

30/19986. {Xil. 6.) BM rendelst

54/2014 (XI1.5.) BM rendelet
TvMi 7.3:2018.07.02.
4/2008. (V1I1.1.) OM. rendelet

44/2011. (Xil. 5.) BM rendelet

22/20089. (VII. 23.) OM rendelet

a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a
tlzoltdsagrdl '

a tlizvédelmi feladatokat ellatd szervezetekrél és
a tlzvédelmi hatdsagi tevekenység részletes
szabalyairdl

a tlizvédelmi szabdlyzat keszitésérdl

az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasaré!

a Tlzvédelmi Miszaki lranyelv
az erddk tiz elleni védelmérdl
a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabvanyokrdl

a tlzvédelmi megfelel6ségi tanusitvany beszerzesére
vonatkozo szabalyokrol
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8/2001. (111.30.) GM rendelet a Villamosm{ Miszaki — Biztonsagi Kovetelményei
Szabélyzat hatalybalépésérdl

Fontosabb tlizvedelemmel kapcsolatos, jogszabaly afial kitelezl érvénylvé nyilvanitott
szabvanyok:

MSZ 2364 szabvanysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése

MSZ HD 60364 Kisfeszliltségii villamos berendezések

szabvanysorozat

MSZ 151-8:2002 Erdsaramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV
névleges fesziilliségl szabadvezetékek létesitési
elGirasai

MSZ 1585:2016 Er&saramu iizemi szabalyzat

MSZ 1600 -11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem

MSZ 1600 -16:1992 nagyobb fesziiltségd erésarami villamos
berendezések szamara

MSZ EN 61936-1:2016 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb
fesziilisegl erésaramu villamos berendezések
szamara

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiliségl szabadvezetékek

MSZ 6292:2008 Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése

MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-t6! 20,8/36 kV-ig terjed6 névieges

feszliltségl erdsdramu kabelek és jelzokabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetisége

MSZ 15633-1,2,3,4:1992 Eghet6 folyadékok és olvadékok tarolé- és kiszolgald
letesitményeinek, berendezéseinek tlizvédelmi
eldirasai

Fontosabb utasfiasok:
E.ON Hungaria Csoport vilamos halézatokat (zemelietd terlletiieg iiletékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés soran a munkaterlletre leheidség szerint csak a napi munkanak megfelels
anyagokat kell kiszallitani, hogy felligyelet nélkil anyag a teriileten ne maradjon. Amennyiben
ez nem valdsithatd meg, a helyszin adottsagainak megfelelden bekeritett, zarhatd terlileten kell
a felhasznatandd anyagok védelmérd! gondoskodni.

3.14, KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

e Az E.ON Dél-dunantdli Aramhalézati Zrt.. a mikddési teriiletén kiiléndsen nagy hangsulyt
fektet munkaja soran a kdrnyezet védelmére, az erdforrasokkal vald takarékos eljarasra.
Ezen alapelv elfogadasat varja el minden Kivitelez6tdl,

e Alapelvaras a vonatkozo, mindenkor érvényes eurdpai iranyelvek és a kdrnyezetvédelmet
erinté magyar jogszabalyok, elbirasok betartésa. A Megrendeld teriiletén tevékenyseget
végzd Kivitelezé munkavallaldl, illetve annak alvallalkozoi kbtelesek betartani az érvényben,
hatalyban lévd jogszabalyok, szabvanyok, és az egyéb hatalyban 1évé rendelkezések
eléirasait, és azok be nem fartasaér a teljes koérl feleldsséget viselni. A Kivitelezd a
Megrendeld megbizédsabdl végzett tevékenysége soran koteles a tevékenysegére
vonatkozd kémyezetvédelmi jogszabalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani,
illetve azokat alvallalkozdival/kdzremikdddsivel betartatni. Kivitelezd koteles a Megrendel6
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Vallalati politikajat megismerni, munkdja soran az abban foglalt elveket kvetni.
Megrendeld kovetkezOket fogadia el:
Vallaljuk, hogy a kérnyezetvédelernmel kapcsolatos elvarasoknak megfeleliink és
elkételezettek vagyunk a kérnyezetszennyezés megelézésére. Csbkkentjiik a kbrnyezet
terhelését és megoldasainkkal ligyfeleink szamara is lehetévé tessziik ezt
Hozzéjarulunk a jelen és jové generacidinak fenntarthatd életéhez, az életminGseg
Javitasahoz,

s A Kivitelezének mindenkor biztositania kell a munkavégzéshez szilkséges gépek és
eszkdz0k olyan miiszaki allapotat, amely nem okoz kdrnyezetkarosltast.

e A Kivitelezd tevékenységéhdl szarmazd kérnyezetkarositast kételes megelézni, liletve a
tovabbi karokat megakadalyozni, valamint a Megrendeld Kornyezetvédelmi szakterliletet 24
éran bellll értesiteni kell.

e Azidegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a Megrendeldnek és
Vallalkozonak, Kivitelezének a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kételezetiségeit a
keretszerzddésben kell régziteni.

o A Kivitelez6 koteles valamennyi, a munkaban részivevé dolgozojat illetve
alvéllalkozéivalfkdzremiikéddivel az adott munkara vonatkozo, irasban rogzitett
kérmyezetvédelmi oktatasban részesiteni. A Kivitelezd dnalldan, a sajat vezetbire és
szakembereire tamaszkodva és dokumentaitan oid]a meg a Kdrnyezetvédelemmel
kapcsolatos feladatait.

¢ A Kivitelezé gondoskodik arrél, hogy a Megrendeldteri}letén végzett tevékenységére
vonatkozdan az 6sszes munkavallaldja / alvallalkozéjanak munkavallaléi megismerjék
(oktatas) és alkalmazzak a kdrnyezetvédelmi szabalyokat.

o Kivitelezéskor kiilénds gondot kell forditani a talaj és term&fold védelmére, Torekedni kell a
kérnyezetbarat technolégiak alkalmazasara.

s Az orszagos, helyi jelentéségli védeit természeti és Natura 2000 terlileten csak a terilletileg
illetékes Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly altal
jovahagyott jogerds kornyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezest, a
kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradékialan betartasaval. A jévahagyott jogerds
kornyezetvédelmi engedély mindig elérhets legyen a munkavégzes helyszinen.

¢ Be kell tartani a Féldhivatal hatésagi elSirasait az idéleges foldterlilet kivonasi engedélye
szerint, a terliletileg illetékes Mezbgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Névény- és
Talajvédelmi lgazgatdsag szakhatésagi hozzédjarulasaban tett eldirdsokat az ideiglenesen
mas célra igénybevett foldteriiletek Gjrahasznositasara vonatkozdan.

o Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakarét eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani. A munkateriletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A 1étesitmények épitése, bontasa, felljitasa soran torekedni
kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatdsok ne okozzak a talaj termGképességének
csokkenését.

o Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szehnyezddjenek.

= A Kivitelezd, ha veszélyes anyagot és keveréket tarol, hasznal, szallit, (gy azt csak a
vonatkozo jogszabalyi elirasok betartasa mellett teheti. Veszélyes anyagokkal és
keverékekkel a tevékenység kizardlag a terlletiteqg illetékes Megyei Kormanyhivatal ANTSZ
engedélyével végezhets. A tevékenységhez hasznalt veszélyes anyagok, keverékek 16
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pontos, magyar nyelv(l biztonsagi adatlapjardl gondoskodni kell, és az elirdsoknak
megfelelGen minden érintett szaméra elérhetd helyen kell ethelyezni. A veszélyes anyagok
és keverékek veszélyességerdl tdjékoztatni kell az anyagot hasznald, vagy azzal
érintkezésbe kerild szemeélyeket. Kémiai biztonsaggal kapcsolatos feladatok ellatasaért a
Kivitelezd felel. A hianyossagok miatt kiszabott eljarasi birsag a Kivitelezst terheli,

* A Kivitelezd hulladék keletkezése esetén koteles betartani a vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseket és hatosagi elSirdsokat. A Kivitelezd rendelkezésére bocsatott (atadott)
terlileten, felvonulasi létesitményben, a helyiségekben gondoskodik a kérnyezetszennyezés
megelbzésérdl, a keletkezett hulladékok, kdrnyezetszennyezd anyagok, szabalyoknak
megfeleld gylijtésérd|, tarolasérdl és elszallitasardl. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szo6ld 309/2014. (X1 11.) Korm. rendelet
végrehaijtasa a Kivitelezd vagy alvallalkozéjanak a kotelezetisége és felelGssége.

o Kivitelezd vagy alvalialkozdja tevékenyseg soran keletkezd hulladékokat koteles az
elbirasoknak megfelelen arra jogosult, az adott hulladékra vonatkozdan érvényes hatdsagi
engedéllyel rendelkezd szallitoval eiszallittatni, valamint érvényes hatdsagi engedéllyel
rendelkez6 kezelének atadni. A hulladékokat kdrmyezetszennyezést kizard médon zart,
fedett helyen, feliratozva, HAK (Hulladék Azonosité Kad} kod feltlintetésével, fajtankeént
elkilonitve kell gydjteni. Amennyiben nincs méd a fedett helyen valo gydjtésre, dgy a
hulladékokat a gyUjidedényzetekkel és karmentd eszkdzbkkel egyitt le kell fedni 4gy, hogy
az a csapadékvizzel valo érintkezést kizarja. A munka soran kitermelésre keriild fold és
egyéb inert hulladék pl.: betontérmelék, aszfalt egyéb vegyes épitési és bontasi inert
hulladékokat a Kivitelez6 a sajat nevében koteles leadni a Megrendelt szerzédéses
hulladék atvevd partnereinél, vagy az atvételre engedéllyel rendelkezé mas hulladékkezels
cégnél. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kételezetiségekrdl szolé 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet végrehajtasa a Kivitelezé
vagy alvallalkozojanak a kotelezettsége és feleléssége. A munka lezarasat és az
elszamolast a Megrendeld illetékes munkavallaldja csak abban az esetben
kezdemenyezheti, amennyiben a Vallalkozd az:

Epitési, bontasi tervben;
Hulladékgazdalkodasi terv, az EON huliadékkovetd rendszerbe térténé
betoltéssel; _
it. sziitkség esetén a dokumentaltan modositott tervben meghatarozott bontott
anyagokkal maradéktalanul elszamol.
A munkaterileten a tevékenységbdél szarmazé hulladék nem maradhat.

e Tr. allomast Ggy kell kialakitani, hogy az feleljen meg a vonatkozé rendeletnek (a
kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarertékek megallapitasardl szolé 27/2008. (XIl. 3.)
KvWM-EQGM egylities rendelet). Az engedélyezési eljarasban, az engedélyezési
dokumentacio részeként el kell késziteni a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a
kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl) 2. mellékletében elbirt
tartalmi kovetelményeknek megfeleld zajvédelmi munkarészt.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a
kdvetkezbk lehetnek:

Nem veszglyes hulladékok:

Uj halozatok épitésekor a felszerelt elemek gdngydlegei, a munkavégzés sorén
eltavolitoit ndvényzet maradékai, vissza nem idltheté fold, befontdrmelél, aszfalt
térmelek, stb.

Veszélyes hulladékok: festékes rongy, higitdk, olajos rongy, mitanyagos kabethulladék,
stb.

»a kivitelezés sordn a munkadrokba esé kétélilieket, hilllGket a betemelés el
dssze kell gyiijteni és a nyomvonalhoz legkdzelebb Iévd vizes éléhelyre (ennek
hianyaban fas, cserfés teriiletre) el kell szallitanil”
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A Kkeletkezett hulladékok szakszerl tarolasardl valamint az épitési munka
befejezése utan azok elszallitasarol a kivitelezd koteles gondoskodni.

A kérnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosahb joaszabalyok:

1996 évi LI tdrvény

2009. évi XXXVII. térvény
erddgazdalkodasrdl

61/2017. (XIl. 21.) FM rendelet

4/2008. (VII.1.) OM. rendelet
1996. évi LV. térvény
vadaszatrol

1995, évi LIl tbrvény

1807. évi LOXXVIIL torvény
2003. évi XXVI. torvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
1996. evi LVIIL térvény

266/2013. (VI1.11.) Korm.rendelet

3212009, (X 29.) NFGM rendelet

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

2007 évi CXXIX. térvény
219/2004. (VI.21.) Korm. rendelet
27/2004. (X1 25.) KvWM rendelet
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
10/2010. (VIIE. 18.) VM rendelet
28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet

90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol

309/2014. (XII. 11.} Korm. rendelet

7212013, (VII1. 27.) VM rendelet

45/2004. (VI 26.) BM-KvVM rendelet

225/2015. (VIIL 7.) Korm. Rendelet

41/2000 (Xi1.20.) EGM-K6M rendelet

4472000 (XI1.27.) £GM rendelet

a termeszetvédelemré]
az erddrdl és az erdd védelmérél és az

az erddrdl, az erdd védelmérdl és az
erdégazdalkodasral szold 2009, évi XXXV
torvény végrehajtasardl

az erddk tiz elteni védelmeérdl

a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrdl valamint a

a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
az épitett kérmyezet alakitasardl és védelmérdl
az Orszagos Teriiletrendezési Tervril

az épitSipari kivitelezési tevékenysegrol

a tervez§- és szakértd mérnokdk valamint
epitészek szakmai kamaraird!

az épitésligyi és az épitéslggyel Osszefliggd
szakmagyakoarlasi tevékenységekrd!

a szakmagyakorlasi jogosultsagokkal,
néviegyzékek vezetésével kapcsolatos

igazgatasi szolgaltatasi dijak beszedésével,
kezelésével, nyilvantartasaval és
visszatéritésével kapcsolatos részletes
szabalyokrdl

az Epitésiigyi Dokumentacios és Informacias
Kézpontrdl, valamint az Orszagos Epitésiigyi
Nyilvantartasroél

a term&féld védelmérdl

a felszin alatti vizek védelmérdl

a felszin alatti viz allapota szemponijdbol érzékeny .
teriileteken levé telepiiiések besorolasardl

a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl
a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirél és
azok alkalmazasanak szabalyairél

a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatérértekekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol
a kornyezetkarosodas megeldzésének és
elharitasanak rendjerdl

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kdtelezetiségekrdl

a hulladékjegyzékrél

az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlatozasardl

a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok ill.
tevekenységek részletes szabalyairdl
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2000, évi XXV, torvény
2000. évi CXII. térvény
27/2008. (Xi1.3.) KWWM-EOM rendelet

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
140/2001. (VI 8.) Korm. rendelet

209/2001. (Xll. 23.) K6M-GM rendelet

11/2008. (1V. 30.) KvWM rendelet
61/2017. {(XIl. 21.) FM rendelet

362/2008. (XI1.31.) Korm. rendelet

314/2005. {XIl. 25.) Korm. rendelet
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
91/2007.(1V.26.) Korm. rendelet
2007. evi LXXXVI. Térvény
382/2007.(X11.23.) Korm. rendelet

8/2001.(111.30) GM rendelet

4. Meéretezés:

a kémiai biztonsagrol

A Balaton kiemelt tidlil8kdrzet terliletrendezési tervének
elfogadasardl és a Balatoni Terliletrendezési Szabalyzat
megaliapitasarol

a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek
megallapitasardl

a levegt védelmerdl

egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kdvetelmenyeirdl és megfeleléségiik tanusitdsaro]
egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
kortatozasdardl és a zajkibocsatas mérési
modszerérd!

egyes védetf természeli terliletek természetvédelmi
kezeléseért felelds szervekrdl

az erd8rdl, az erd6 védelmérdl és az erdtgazdalkodasrol
5z0616:2009. évi XOXVII. torveny végrehajtasardl

a Nemzeti Hirkdzlési Hatdsag eljiarasaban
kézremiikodé szakhatosagok kijellésérdl, valamint
egyes szakhatésagok kdzremitkbdésének
megsz{inésérdl és modositasardl

a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedelyezési eljarasrdl

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek
elleni védekezésril

a természetben okozott karosodas mértékének
megallapitasardl, valamint a kdrmentesités
szabalyairgl

a villamos energiardl

a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdségi
engedélyezési aljarasokrol

a Villamosm{d Miiszaki Biztonsagi Kévetelmeényei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

Eredd méretezési teljesitmény MSZ 447-98/1M:2002 alapjan

Eredd méretezési teljesitmény MSZ 447-98 2.2.3

Pe:
n:
Pt
e:
PfZ
P
p;
L:
Us;
A
I
&

az eredd méretezési teljesitmeény (kW )

a fogyasztasi helyek (lakasok széama)

a fogyasztasi hely méretezési teljesitiménye { kW )
egyidejiségi tényezd

a fiités teljesitménye ( kW)

a vizmelegftd teljesiiménye ( KW )

fajlagos ellenallas (" mm*m)

vezeték hossza (m)

fazis fesziitseg (V)

tervezett szigetelt vezeték kereszimetszet (mm? )
méretezési terheld aram (A)

fesziiltségeses %
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Pe=nzesP +P: + P

_ Pesl00OD
I = = =
Felip

A csatlakozo fesziiltségesése £=0,99% iay a valaszioft vezetek kereszimetszet a

szabvany elbirasainak meqgfelel.

5. Erintésvédelem:

Az alkalmazandd érintésvédelem nullazasos (TN). Nulldzas eseiében KkételezG a hazi
femhalozat fémes csatlakoztatasa (EPH) kabelsaruval vagy sinnel az érintésvédelmi
rendszerbe. A csatlakozasi pont kozelében a PEN vezetd foldelése céljabdl mindenkor
onalidan is szamottevd fildeldt kell telepiteni. Az EPH-ba be kell kétni az épliletet behaldzo
valamennyi fémhalézatot, vizvezetéket, kozponti flités haldzatol és a furd6kadat is.
Amennyiben villamvédelem létesll, Ggy annak foldelését egyesiteni kell az erésaramu
foldeléssel.

Amennyiben a fogyasztas mérbhelyrdl szabadtéri késziilékek is lizemeltethetoek
lesznek, esetleg épitkezés fog zajlani, gy a fogyasztéi mért oldalon aramvédé
kapcsolo elhelyezése is kitelez6 kiegészitd érintésvédelemként!

Az elkészilt kabelhalézatot - (zemi feszilltség ald helyezés elbtt - 500 V-os haldzat
szigetelésvizsgald miszerrel meg kell mémi. Ennek eredményét megfeleld jegyzékdnyvben kell
foglaini és az E.ON Dél-dunantlli Aramhalézati Zrt. részére at kell adni az Uzembehelyezési
eljaras keretében.

6. Anyagjegyzék:

Anyag Wennyiségi egyséy Mennyiség
Kabel NAYY-J 4x25mm? m 32
Kabelielzd szalag m 19
Végelizard 4x16-50mm? db 2
Védbesd miia. atm. 63KPE . m 22
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Szektor

1. Az ingatlan adatai:
alrézzlet adatok
mivelézi Ag/kivett magnzvezéz/

LRESZ

mia.o ha m2 kat. jov

k. ELLL

- Kivett koziht

0 5569

3. tuvlajdeni hanyad: /1

bejegyzé hatérozat, érkezdai ids:
jegoim twlajdonba adaz 1990, LEY.tw.107.5.(2)

jegallas: tuvlajdonoz

wév: SEIGETVER VERCS SWEORMBNYZATR

cim: 7900 S2IGETVAR Zrinyi téx 1
tdrzemwam: 15724193

H.RESZ

324454271992 0615

W
1)

Vizvezeténi szolgalmi jog
48 m2-re, 32735/198% _06.14.
jegozult:

nédv: SEIGETVAR VEROS CUKORMEANYZATA tdrzsmoam:
oim 1 7900 SEIGETVAR Zrinmyi tér 1

. bejegywd hatdrezat, érkeczémi id&: 30162/2003.0%.07

MLREESZ

83, bejegqysd hatarezat, Erkewési id&:r 30?35;’2;’20}5

Vezztékjeg

jogemualt:
név: E.CW DEL-DUNENTOLI HRAqud
cim r 7626 PECS BOza fér 973

LOZATI zgfé‘xtcr

¢

4 R

Nem huteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

https:/iwwwd takarnet hu/tullap/S040420220324 145308eq.178858411-1-178858423.pdf001 499

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

"z JAE /f{?;é €Q7L

172






