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Targy: Az E.ON Dél-dunantili Gazhalozati Zrt. részére tulajdonosi hozzajarulas a
Szigetvar, Kodaly Z. u. 6. sz., 1806/2. hrsz. alatti ingatlan foldgaz ellatasa
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ELOTERJESZTES

Szigetvar Viros Onkormanyzata Képviselé-testiilete
Gazdasagi, Pénziigyi és Varosfejlesztési Bizottsaganak
2018. szeptember -i iilésére

Targy: Az E.ON Dél-dunantili Gazhalézati Zrt. részére tulajdonosi hozzajarulas a
Szigetvar, Kodaly Z. u. 6. sz., 1806/2. hrsz. alatti ingatlan foldgaz ellatasa
tirgyd munka vonatkozasaban a Szigetvar, belteriilet 1787/8. hrsz. alatti
ingatlant érinté gazeloszté vezeték épitéséhez

Eléterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Bizottsag!

Az E.ON Dél-dunantuali Gazhalozati Zrt. (7626 Pécs, Buza tér 8/A.) a Szigetvar, Kodaly Z. u.
6. sz., belteriilet 1806/2. hrsz. alatti ingatlan f6ldgaz ellatasahoz sziikséges gazeloszto vezeték
épitését tervezi. A terveket az E.ON Dél-dunantali Gazhalozati Zrt. Gazhalozati Uzem Pécs
(felelds tervezd: Knipl Karoly) készitette.

A tervez0 a benyujtott miiszaki tervdokumentacid szerint, a gazelosztd vezeték épitéséhez
tulajdonosi hozzijarulast kér a Szigetvar, belteriillet 1787/8. hrsz. alatti - kivett koztt
megnevezesi - Onkormanyzati tulajdonban 1év0 ingatlan vonatkozasaban.

A tervezett miiszaki megoldas Szigetvar Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
29/2017. (XII.21.) szamu Szigetvar varos helyi épitési szabalyzatarél sz6lo rendeletének
megfelel.

A benyujtott kérelem (1. sz. melléklet), a miiszaki tervdokumentacié (2. sz. melléklet), az
érintett ingatlan tulajdoni lapja (3. sz. melléklet), valamint a térkép masolat (4. sz. melléklet)
az eldterjesztéshez csatolasra keriilt, a teljes kérelmi dokumentacié a Bizottsagi iilés soran,
valamint a Polgarmesteri Hivatalban munkaidében megtekinthetd.

Szigetvar Varos Onkormanyzata Képviselo-testiletének Szervezeti és Mitkodési
Szabalyzatarol sz616 1/2011. (1.21.) Onkorméanyzati rendeletének 3. szamt melléklete 111/1.
pont, a Gazdasagi, Pénziigyi és Varosfejlesztési Bizottsagra atruhdzott hataskérok k) pontja
alapjan az 6nkormanyzati tulajdonosi jognyilatkozatok kérdésében a Gazdasagi, Pénziigyi és
Varosfejlesztési Bizottsag dont.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Gazdasigi, Pénziigyi és Varosfejlesztési
Bizottsagot, hogy dontsén ,,Az E.ON Dél-dunantuli Gazhélozati Zrt. részére tulajdonosi
hozzajarulas a Szigetvar, Kodaly Z. u. 6. sz.,, 1806/2. hrsz. alatti ingatlan foldgaz ellatasa
targyl munka vonatkozasaban a Szigetvar, belteriilet 1787/8. hrsz. alatti ingatlant érintd
gazeloszto vezeték épitéséhez” targyu elbterjesztésrol.



Hatarozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkorméanyzata Képviselo-testilletének Gazdasagi, Pénziigyi és
Varosfejlesztési Bizottsaga ,,Az E.ON Dél-dunantali Gazhalozati Zrt. részére tulajdonosi
hozzajarulas a Szigetvar, Kodaly Z. u. 6. sz., 1806/2. hrsz. alatti ingatlan f6ldgaz ellatasa

targya

munka vonatkozasdban a Szigetvar, belteriilet 1787/8. hrsz. alatti ingatlant érint6

gazelosztd vezeték épitéséhez” cimi elOterjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot

hozza:

18

Szigetvar Varos Onkormanyzata Képviseld-testilletének Gazdasagi, Pénziigyi és
Varosfejlesztési Bizottsaga az E.ON Dél-dunantali Gézhalézati Zrt. részére
tulajdonosi hozzajarulast ad a mellékelt miiszaki tervdokumentécidban foglaltak
szerint a Szigetvar, Kodaly Z. u. 6. sz., 1806/2. hrsz. alatti ingatlan foldgaz ellatasa
targyl munka vonatkozasdban a Szigetvar, belteriilet 1787/8. hrsz. alatti ingatlant
érintd gazelosztd vezeték épitéséhez az alabbi kikotésekkel:

Az épités soran felbontott dnkormanyzati teriiletet legalabb az eredeti allapotnak
megfelelGen allitsa helyre.

A kivitelezési munkalatok megkezdése a kozteriilet-kezel6 Kisvaros Nonprofit Kft.
(Szigetvar, Dedk F. tér 16.) elOzetes engedélyével, a munkadk végzése az
engedélyben foglalt eldirasok szigoru betartasaval torténhet.

A tulajdonosi hozzajarulds nem mentesiti kérelmez6t a sziikséges egyéb
engedélyek, hozzdjarulasok beszerzése aldl.

Kivitelezési munkat érvényes kozterillet haszndlati engedély birtokdban lehet
végezni. Az engedély iranti illetékkoteles kérelem a Szigetvari Polgarmesteri
Hivatal Kozigazgatdsi Osztalyan nyujthaté be a kivitelezési munka pontos
idGtartamanak ismeretében.

Szigetvar Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének Gazdasagi, Pénziigyi és
Viarosfejlesztési Bizottsaga felkéri a varos polgarmesterét, hogy ezen hatarozat
megkiildésével tajékoztassa keérelmezoét, valamint a Kisvaros Nonprofit Kfi-t
dontésérol.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Koézremikodo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd

Hatarido: 5 napon beliil

Szigetvar, 2018. szeptember 20.

Dr. Vass Péter
polgarmester
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Téargy: Tulajdonosi és kezelGi kérelem
Tisztelt Cim!

Ugyintéz5 neve: Kovacsné
q AR ol e : Szatay Eva

Az E.ON Dél-dundnttli Gazhaldzati Zrt. megbizasébol eziiton beter- i
jesztett gazeloszto leagazd vezetéki tervdokumentacidk alapjan kérjiik Tisz-  ktetészam:

telt Onkorményzatot, hogy a gazeloszid vezeték épitéssel érintett — a mel- Management:
; . 'y : . .. Gelencsér Laje
lékletben felsorolt - ingatlanok vonatkozisaban a Tulajdonosi és kezeldi thinacég eI

hozzdjaruldsat megadni sziveskedjen. AEIEE R

Székhely:

E.ON Dél-dunantdli
Mellékletek: Géazhélazati Zrt.
7626 Pécs,
Biza tér 8/z.
Pécsi Torvényszék
kozterileu ingatlanok megjelslésével (1 oldal) Céghirdséga

Cg 02-10-060071

e Tervdokumentacio &sszesitd a gazvezeték épitéssel érintel

e 5 db Tervdokumentacid (miiszaki leirds és helyszinrajz)

Uidvozlenel:



Tervdokumenticio Gsszesit6é a gazvezeték épitéssel érintett kizteriileti ingatlanok megjelolésével

A - > Gazvezeték épitéssel érintett
Sorszam| Tervdokumentacié megnevezése AT =y
kézteriileti ingatlan
1. |Szigetvér, Almas utca 12. ingatlan foldgaz ledgazé vezeték 633 hrsz.
2. [Szigetvar, Kodaly Z. u. 6. ingatlan f6ldgaz ledgazo vezeték 1787/8 hrsz.
3. |Szigetvér, Széchenyi u. 3. ingatlan f6ldgaz ledgazé vezeték 232/1,233 hrsz.
4. |Szigetvar, Rékéezi u. 15. ingatlan foldgaz ledgazd vezeték 32/1 hrsz.
5.  |Szigetvar, Munkas u. 10. ingatlan foldgaz ledgazo vezeték

Pécs, 2018.08.28
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E.ON DEL-DUNANTULI GAZHALOZATI ZRT.

e'on l Haldzat Gazhalézati Uzem Pécs

7636. Pécs Malomvolgyi ut 2.

Tervszam: PU-85/2018.

Szigetvdr, Koddly Z u.6.(1806/2. hrsz.)
ingatlan foldgaz leagazo vezeték
TERVE

Tervezo6:
Knipl Karoly
GO-T/02-0633

Epittetd:

E.ON Dél-dunantili Gazhalozati Zrt.
Gazhalézati Uzem Pécs

Pécs, Malomvoélgyi ut 2.

Knipl Karoly
GO-T/02-0633

Pécs, 2018. jinius 18.
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TERV- ES IRATIJEGYZEK

» Tervezoi nyilatkozat

» Tervezdi munkavédelmi nyilatkozat
» Miiszaki leiras

» Biztonsagi és egészségvédelmi terv
» Kozmiegyeztetések

# Tulajdonosi egyeztetési jegyz6konyv
7 Kozitkezel6i hozzajarulas

~ Szakhatosag allasfoglalas

> Tulajdoni lap

7 E-hiteles térképmasolat

~ Mauszaki tervek:

e Helyszinrajz (M=1:500) és keresztszelvény (M=1:100): Rajzszam: G-01



TERVEZOI NYILATKOZAT
Targy: Szigetvar, Koddly Z u.6. 1806/2.hrsz ingatlan kozépnyomdsu foldgdzelldtdsa
Egl’tteté’: E.ON Dél-dunantitli Gazhdlozati Zit.

A tervezett foldgazvezeték Szigetvar telepiilés belteriiletén az ingatlan biztonsagos gazellatasat
szolgalja. A tervezett gazvezeték kozteriileten, (1787/8. hrsz) aszfalt burkolat alatt halad,
milemlékvédelem alatt 4116 teriiletet nem érint.

Az 53/2012 (II1.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan kijelentem, hogy a fent megnevezett
targyu tervezési munka soran az illetékes szakhatésagokkal, kozmiivekkel egyeztettem, azok
eléirasait figyelembe vettem. A gazvezeték nyomvonalaval énntett ingatlantulajdonosokkal és
egyeb jogosultakkal egyeztettem, hozzajarulasukat beszereztem.

A tervezési munkak soran betartottam a foldgazellatasrol szolé 2008. évi XL. térvény, a
banyaszatrél szolé 1993. évi XLVII. térvény valamint a 19/2009. (1.30.) Kormanyrendelet
eléirasait. A tervezés soran betartottam az E.ON Dél-dunantili Gazhalézati Zrt. Szabalyzataiban
és Mindségiranyitasi folyamatiban elbirtakat.

A tervezett miiszaki megoldis megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak és hatosagi
eléirasoknak, 6sszhangban van az élet, az egészség, a biztonsag, a kirnyezet, a kulturalis
orokség és a tulajdon védelmének kovetelményeivel. A tervdokumenticié a tizvédelmi
szabalyok betartisaval késziilt.

A jogszabalyokban meghatarozott eltérés engedélyezése nem sziikséges.

A kivitelezés soran az 1997. Evi LXXVIIL Tv. 42. §. (1) bekezdésben foglaltaknak eleget kell
tenni, mely szerint:

Ha az épitési munka végzése soran természeti érték, épitészeti, vagy régészeti emlék, illetleg
épitménnyel kapcsolatos képzémiivészeti alkotas keril el, a kivitelezd koteles azt az
épitésugyi hatosaghoz, valamint mas hataskorrel rendelkezd hatdsaghoz haladéktalanul
bejelenti, és a lelGhelyet a hatosagi intézkedésig érintetleniil hagyni.

A terv szerint kivitelezett létesitmények a biztonsagos munkavégzés és tlizemeltetés targyi
feltételeit kielégitik. A biztonsagi Gvezet mértékét az elosztéi engedélyessel egyeztetve
alakitottam ki.

A tervezési munkara tervezi jogosultsaggal rendelkezem.

Pécs, 2018.junius 18.
Knipl Karoly

tervez6
GO-T/02-0633



TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIIL térvényben foglaltak alapjan kijelentem. hogy a

Szigetvdr, Koddaly Z u.6. 1806/2. hrsz ingatlan foldgaz leagaz6 vezeték terve
targyu tervezési munka soran a munkavédelmi és tiizvédelmi elbirasokat betartottam.
A tervezési munka soran a kovetkez6 el6irasokat tartottam be:

e az 1993. évi XCIII térvény a Munkavédelemrol

o a Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata (80/2005. (X. 11.) GKM rendeletet)

° az E.ON Dél-dunantali Gazhalozati Zrt.-nél hatalyban 1évo Szabalyzatai

o a 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EiiM egyiittes rendelete az épitési munkahelyeken és az
¢épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl

o 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

A tervezett létesitmények miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozd, illetve a
tervrészletekben emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak. Ezért a terv szerint
kivitelezett létesitmények a biztonsagos munkavégzés €s iizemeltetés targyi feltételeit kielégitik.

Pécs, 2018. junius 18.

Knipl Karoly
tervezo
GO-T/02-0633



Miszaki leirds
A Szigetvar, Kodaly Z u.6. 1806/2. hrsz ingatlan kizépnyomasa gazellatasanak épitési és szerelési
munkairél
I. Helyszin

Szigetvar, Kodaly Z u.6. 1806/2. hrsz ingatlan;
Munkavégzés helye: Szigetvar , Kodaly Z u.6. 1806/2. hrsz ingatlan
Megrendelé: Takacs Ferenc +36/70 2671-952.

II. Elézmények

Az E.ON Del-dunantili Gazhalozati Zrt. Pécsi Uzem tertiletére érkezetl gézigény kiszolgalasira tervezett
leagazo vezeték.

A meglévo vezetékre vald rakotést az E.ON Dél-dunantili Gazhalozati Zrt. technolégiaval kell elkésziteni.

II. Meglévé/Uzemeld/Gazvezeték:

38] Nyomasfokozata: kézépnyomas/4 bar/
3.2 Meérete: PE 80/G SDR11 32x3,0 gézeloszté vezeték
33 Fektetési mélysége: 1m

IV. Tervezett gazvezeték nyomvonala:

A Gg-0lsz. terv tarlalmazza a tervezett kézépnyomasu vezeték nyomvonalat és magassagi vonalvezetését.

4.1 Nyomasfokozata: kézépnyomas/4 bar/
42 Meérete: PE 100/G SDR11 20x3,0 mm MSZ EN 1555-2:200 szerinti keménypolietilén csé.
43 Hossza sikrajz szerint: 0+000,00 — 0+004,2 azaz 4,2m

Fuggdleges szakasz: 1.7m
Osszesen: 5,9m
44 Végzbdése: fogyasztdi fécsap [menetes gémbesap] ledugdzva.
A ledgazas helyét a kozeli épiletek falara maradanddan rogzitett 140 x 168 mm meéretti,
mianyag feliratd jelz6tablan kell megadni
A nyomvenal elhelyezése soran figyelembe vettiik a 80/2005.(X.11.) GKM rendeletben kézzétett GVBSZ
HI. és VI: fejezetében eléirtakat.

V. Rikités:

A Kodéaly Z. utcdban iizemelé gazelosztd vezeték burkolatlan zoldterilet alatt helyezkedik el. A tervezett
gazvezeték DN32 nyomasalatti megfiré idonunal csatlakozik a meglévé PE 80/G SDR11 32x3,0 kézépnyomast
gazvezetékhez, az E.ON Dél-dunantili Gazhalozati ZRt. szolgaltatasi teritletén alkalmazott EDD-SZ-2019-V02
Szabalyzat szerint, a G-01 jelti tervnek megfeleléen.

A ledgazé vezeték az ingatlanhoz torténé kiépitésekor DN32/20 nyomadsalatti megfurd idom beépitésével
kezdddik, majd belép az ellatand6 1806/2.hrsz ingatlanra, és a telekhataron ujonnan létesitendé .E™ jeli elokerti
felallassal, majd 1/27—os elzardcsapban acéldugoval végzodik a rendezett telekhatartél 0.6m-re.
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A Kivitelezés megkezdése el6tl az érintett kdzmivek helyét az tizemeltetd helyszini szakfeliigyeletében a
térszinten ki kell jelslni. és 2-2m-es korzetitkben gépi foldmunkat végezni tilos.

- A tervezett gazvezeték elektromos foldkabelt keresztez

- A tervezett gazvezeték tavkozlési kabelt keresztez

- A tervezett gazvezeték vizvezetéket keresztez

A kozmuvek keresztezésénél PE 80/G SDR 17,6 DN40 PE burokesdvet kell beépiteni min. 1,0-1,0m
tulnyulassal. A meglévd kozmivek kornyezetében (2,00m) évatos kézi foldmunka végezhetd.

V1. Epitési technolégia:

A meglévo vezetékre valo rakotést csak az E.ON Dél-dunantili Gazhalézati ZRt. végezheti.

A tervezett leagazo vezeték beton burkolat alatt nyilt arokkal épiil.

A kivitelezési munkalatok sordn a gazbekotés helyét és modjat az EDD-SZ-219-v02 Szabalyzat (Gazeloszld- és
célvezeték tervezése, kivilelezése, iizemeltetése) szerint, valamint a vonatkozo szabvanyok, és eldirasok
betartasa mellett kell kivitelezni.

Hegesztést csak kioktatott és mindsitett szakmunkas végezhet.

A Kivitelezést megel6z6 munkaterilet atadasra a kozmivek képviseldit a kivitelez koteles meghivni. A
foldtakards legalabb 0,80m legyen!

A kivitelezének a munkalatok megkezdése elétt az ¢nkormanyzat bontasi hozzajarulasat kell kérni, melyrél
bizonylatot koteles kérni.

VII. Foldmunkék:

Munkaairok féldlkiemelése:

A Kkivitelezés idejére az ideiglenes forgalomszabalyozashoz sziikséges kizlekedési tablikat a KRESZ
eléirasainak megfeleléen el kell helyezni.

A munkaarok minimalis szélessége 40cm lehet (Ellenben: - ahol emberi munkavégzés torténik, ott a dicolt
murkadrok fenékszélessége: min. 80cm kell, hogy legyen a 4/2002 SzCsM-EUM rendelet 10.1.14 pontja
szerint.), melynek mindkét oldalat 50cm szélességben szabadon kell hagyni. A foldet alavagassal kitermelni
TILOS! A munkaérok aljadra 10cm vastagsagban homok teritendo, erre fekszik fel a csévezeték.

A csé folé S0cm-re .e.on foldgdzvezeték™ felirati sirga szindi muanyag jelz8szalagot kell folyamatosan
fektetni.

A keresztezd kozmivek kirnyezetében (2,00m) csak és kizarolag ovatos kézi foldmunka végezhetd.

A kozmii-uzemeltetSk eldirasait be kell tartani.

A felbontott részeket eredeti allapotuknak megfeleléen kell helyreallitani!

Fuggéleges oldalfali arokban dicolds nélkil terheletlen térszint esetében 0,80m mélységig végezhetd a munka!

Fejgddor kialakitasa:

A fejebddr mérete:

Az tzemeld vezetékkel parhuzamosan 1,00m. szélessége 1,00m (a dicolaton belul), a fejgodor alja 0,30m-re
legyen a gazvezeték alatt.

A fejgtddr dicolasa:

- 2,5m mélységig vizszintes pallézasi zartsord dicolast kell kialakitani.

Elkorlatozas:

Az elkorlatozds a 4/2002 SzCsM-EUM egyiittes rendelet ill. az EDD-SZ-219-v02 Szabélvzat szerint
kivitelezendd:

Foldmunkdk végzésekor:

- Fejgodor esetén véddkorlatot kell létesiteni.




- Munkaarok esetén jelzékorlatot kell létesiteni.

A jelzdkorlat és a védokorlat szine piros-fehér csikozasu legyen!

A munkaarok foldvisszatoltése:

A munkaérok teljes visszatoltését csak a sikeres nyomadspréba, a szerelvény geodéziai bemérésének elvégzése
utan a miiszaki felilvizsgélati jegyzékonyvben foglaltak szerint, azok figyelembevételével szabad elvégezni. A
munkaarokba kétormeléket, szerves anyagot, szemetet, illetve hulladékot és ezekkel kevert talajt visszatolteni
tilos!

Talajlomorités kézi erbvel a csopalast felett 40cm magassdgig torténhet, felette gépi erdvel végezhetd. A
megkivant (6morségi értékek: homok a vezeték alatt, Trg. 95%, a vezeték mellett és felett 85%, f6ld Trg. 90%
altalaban.

Kézteriilet helvreallitas:

A felbontott kozterilletet eredeti allapotanak megfeleld mindségben kell helyredllitani. Az esetleges vitds
kérdések eldontése miatt a kivitelezés megkezdése el6tt a kivilelezének az eredeti allapotrél célszerti
fényképfelvételeket készitenie.

VII. Nyomaspréba:

Az EDD-SZ-219-v02 3.2.5. fejezetébe foglaltak betartasa, illetve a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet szerint
kell elvégezni és értékelni.

Tomorségi nyomasprobat a GVBSZ VII. fejezet 2.3.3. pontja szerint a szilardsagi nyomasprobéaval egy idében
is el lehet végezni 1.0 m3 térfogatig. Ha a feltételek adottak, akkor egyszerisitett nyomasprobat is lehet végezni.

1,0 m3-nél kisebb drtartalmil, de legfeljebb 100 frm nyomvonal hosszusagl kis és kdzépnyomast, polietilén
anyagl ledgaz6 vezeték, amennyiben hegesztési kotést nem tartalmaz és a kialakitott kotések a térszint felett
helyezkednek el.

1,0 m3-nél kisebb trtartalmu, de legfeljebb 100 fin nyomvonal hosszusagu kis és kézépnyomdsi, térszint felett,
szabadon szerelt acél ledgazé vezeték.

kilonos tzemeltetési indok alapjan nyomasproba ald vetett gazelosztd- és célvezetékszakasz. amelynek
térfogata az 1,0 m3-t nem haladja meg.

Miszerezettség (digitalis, vagy hagyomanyos gyartmany)

Alkalmazott miiszerek érvényes kalibralasi bizonylattal rendelkezzenek.

nyomasmérd a vizsgalokozeg nyomasanak mérésére

méret: D160

pontossagi osztaly legalabb 0.6

fels6 méréshatar: a probanyomas 1,1...1,5-szor8s sdvjaba essen. Kivétel a digitalis miiszer, amelynél a felsd
meéréshatar a probanyomds értékéhez a legkozelebb alljon.

Egyszertisitett nyomasproba értéke, tervezési nyomastdl fiiggben
kozépnyomas pproba = 6 bar
1d6tartama: tproba = 60 perc, 15 perc prébanyomason tartast kévetden.

Nyomasproba sikeresnek mindsithetd, ha a mérémuszeren a vizsgalati id§szakban nem észleheté a
prébanyomas csokkenése.

Kombinalt nyemaspréba

Szilardsagi és tomorségi nyomasproba dsszevonhato, vagyis nem kell kilon tomorségi nyomasprobat tarlani,
ha a tomorségi vizsgalatok a szilardsagi nyomaspréba ideje alatt elvégzésre keriilnek és a kiértékelés a tomorségi
kovetelményekre is kiterjed.

Vizsgalatokat a szilardsagi nyomaspréoba kévetelményeivel kell végrehajtani.

Kombinalt nyomésproba akkor tekinthetd sikeresnek, ha maradé alakvaltozas nem kovetkezik be, valamint a
prébanyomasnak a légnyomas, illetve a homérséklet valtozasabdl adodod valtozasan kivill. egyéb érzékelhets
valtozasa. ovabba tomértelenség nem kévetkezik be.
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IX. Kozmivek megkdzelitése, keresztezése:

A meglévé kozmivek kornyezetében (2,00m) csak és kizarélag 6vatos kézi foldmunka végezheto.

A tervezett gazvezeték

Ivévizvezetéket keresztez | nem keresztez | megkozelit

Szennyvizvezetéket keresztez | nem keresztez | megkozelit

Csapadékviz vezetéket keresztez | nem keresztez | megkozelit

Telefonvezetéket keresztez | nem keresztez | megkozelit

Kabel TV vezetéket keresztez | nem keresztez | megkozelit

Elektromos vezetéket/kabelt | keresztez | nem keresztez | megkézelit

X. Uzemeld vezeték feltdrasa ill. biztonsagi elGirasok

A tervezett gazvezetékszakasz kitlizése a meglévé tereplargyaktol, létesitményektdl derékszégl koordmnata
meérésekkel, vagy koordinatdkkal a vonatkozd helyszinrajzokon megadott méreteklkel térténhet. Az iizemeld
gazvezetékre torténd racsatlakozasi pont kittizése a terv mellékletét képezé az E.ON Dél-dunantili Gazhalozati
ZRt. altal nyilvantartott D™ terv ill. hossz-szelvény adatai alapjan keriljén meghatarozasra. A kivitelezést
megkezdeni csak érvényes szolgallatoi szakvélemény birtokaban lehet. A munkateritlet atadasa érvényes terv
alapjan a nyomvonal bejarasaval térténik. A munkatertilet atadast az épitési napléban rogzitem kell, az épitési
naplo elsé oldalan torténé bejegyzéssel, amelyet a beruhizé és a kivitelezd megbizottjainak és felelds
képviseldinek kell alaimiuk Legkés6bb a munkateritlet atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt gondoskodni
kell az izemel6 gazelosztd vezeték nyomvonaldnak, valamint szélsé alkotditél szamitott 1-1m-es Svezetének
kijelolésérél. A foldmunkavégzés teljes idGtartamara gondoskodni kell a gazhalozati szerelSi szakmai
feliigyeletének biztositasarol.

Az uzemeld vezeték feltardsa csak az épitési felelés miliszaki vezetd iranyitasaval torténhet, feltaras utan annak
megfelel§ mechanikai védelmérdl gondoskodni kell.

Az iizemeld gazelosztdo vezeték tengelyvonalatol szamitott 1-1 méteres Ovezetben, a 0,5 m mélységet
meghaladé mélységben gépi foldmunkavégzés csak az iizemel$ gazvezeték pontos helyzetének ismeretében
kezdhets meg, furasi tevékenység csak az érintett vezetékszakasz elézetes fellarasat kdveten végezhetd. Az
iizemeld gazeloszté vezeték palastjatol szamitott 0,30 m-en belil csak kézi foldmunka végezhetS. A rakotési
munkdakat a csak az E.ON Dél-dunantili Géazhalozati ZRt. szakemberei végezhetik el az E.ON Dél-dunantuli
Gazhalozati ZRt. felelés miiszaki vezetd utasitdsa szerint.

Az izemelé halozatra 6riénd rakotés idejére a tiizveszélyességi besorolds: A7 fokozottan tiiz- és

robbandsveszélyes.



Az uzemeld vezeték sérilésénél keletkezett gazszivargds, gazémles eselén robbanasveszélyes tér kialakulasaval
kell szdmolni és annak megfelelden kell eljani. Uzemeld vezetéken torténd munkavégzésnél — talaj
nedvesitesével — meg kell akadalyozni a szikraképzodést.

Gaéz alatti vezeték meghibasodasa esetén az E.ON Dél-dunantuli Gazhalézati Zrt. Uzemirdnyité Szolgélatat
azonnal értesiteni kell a +36/80/42-42-42 szamu telefonon, és az § utasitasai szerint kell eljami.

A dohényzas és a nyilt lang hasznalatat a munkavégzés korzetében meg kell tiltani és az MSZ 15631 szerinti
tablakat el kell helyezni.

A rakotési pont kozvetlen komyezetében (0.5 m) ill. tzemzavar elhdritdsi munkavégzéshez szikramentes

kéziszerszamot kell hasznalni.

X1. Gazvezeték bontasa, felhagyisa

EDD-SZ-219 3.3.7 elbirasa szerint. Nincs elbontandé gazelosztd vezeték.

XII. Munkavédelem

A munka folyamin a dolgozok és a munkahelyen tartézkodok testi épségének biztositasara minden
ovintézkedést meg kell tenm.
A vonatkozé balesetvédelmi, tlizvédelmi szabalyokat fokozottan be kell tartani.

Felhivom a kivitelezd figyelmét, hogy a munka megkezdését csak az illetékes gazhalézat tizemelteté véllalat
altal szakvéleményezett, és engedélyezett terv birtokaban végezheti el, tovabba tegyen eleget a kivitelezés soran
a Gézenergia Kozszolgéllatasi Szabalyzat eléirasainak.

A terv a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL tv. a végrehajtasi rendeleteibe foglaltak alapjan késziilt.

A vonatkozd és itt fel nem sorolt rendeletek, eléirasok, szabvanyok vonatkozo eldirasai betartandok.

F8bb eldirasok:

e az 1993. éwvi XCIII. munkavédelemrsl szolo t6rvényben, valamint ennek végrehajtisarol szolo
5/1993.(X11.26.) MUM rendelet,

e az MSZ 04-900:1989 ,Munkavédelem. Epitdipari munkak éltalinos biztonsagtechnikai kovetelményei”
cimd szabvany,

e az MSZ 04-901:1989 , Munkavédelem. Epitéipari foldmunkék, ducolasok, és alapozasok biztonsagtechnikai
kovetelményei” cimi szabvéany

o az MSZ 04-905:1983 , Munkavédelem. Epit&ipari bontasi munkak biztonsagtechnikai kévetelményei” cimii
szabvény,

o az MSZ 04-963:1987 . Munkavédelem. Epitéipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények” cimil
szabvény,

e a 143/2004.(X11.14.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl el6irasait,

e a4/2002. (I1.20.) SzCSM-EuM egytittes rendelete, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran

megvalésitandé minimalis munkavédelmi ko vetelményekrol.
Az 53/2012.(1i1.28.) Korm. rendelet
e az anyagmozgatdsra, anyagtaroldsra vonatkozé eldirasok,
az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasaiban,
A vonatkozd és hatalyban levé EDD-SZ-219 eléirasai

XIII. Tizvédelem

A gazvezeték épitésének ideje alatt a vonatkozo tliizvédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani.
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Tlizveszélyes tevékenység csak irasos engedély birtokaban folytathatd.

A munkateriileten legalabb 1 db 12 kg-os porolté tartando.

Minden egyes muukahelyen, minden egyes hegeszté részére, meghatdrozott idotartamra érvényes hegesztési
engedélyt kell kiallitan az erre a célra rendszeresitett formanyomtatvanyon.

Ezt az engedélyt a mindenkori munkahelyi vezetnek kell kidllitani két példanyban, s ennek egyik példanyat
a hegesztének allandban a munkateriileten kell tartama.

Amennyiben a munkavégzés koriilményeiben valtozas kovetkezik be. az engedély érvényét veszti. ki kell
egésziten, ill. jat kell kiallitani.

A kidllitott engedélynek mindenkor tartalmaznia kell a munkavégzés pontos helyét, a hegesziési technolégia
(eljaras) fajtajat, jellegét, a munkat végzd hegeszté nevét, az engedély érvénvességének idétartamat, az
ovintézkedések részletes meghatarozasat, a tiizolté készulékek fajtajat és darabszamat, valamint az engedély kiallitasanak
idépontjat és a munkahelyi vezeté alairasat.

A munkahelyen figyelmeztetd tablat kell elhelyezni és az esetleg keletkezd tliz oltdsara alkalmas tiizolto
készuléket kell a munkavégzés helyszinén biztositani.

Tiizveszélyes anyagbol csak a napi felhasznilando mennyiséget szabad a munkahelyre kivinni, illetve ott
tarolni.

A gaz alatti munkavégzés esetén az esetleg keletkezd tliz oltasdra legalabb 1 db 12 kg-os, porral olté tiizolto
késziiléket kell a munka helyszinén biztositani.

A tervezett gaz eloszto vezeték foldgaz szallito vezeték, tlizveszélyességi osztalyba sorolast nem igényel. A
halézatra valé rakotés idején a tiizveszélyességi osztalyba sorolas: A.

A vezeték levegbmentesitését és gazalahelyezését csak a Gazszolgaltald szakemberei végezhetik, felelos vezetd
jelenlétében, a vonatkozo iizemi technolégiai eldirasok, és tlizvédelmi szabalyok betartasa mellett.

XIV. Kirnyezetvédelem

A tervezett Szigetvar, Kodaly Z u.6.1806/2 hrsz fGldgaz leagazé vezeték természetvédelmi,
komyezetvédelmi és NATURA 2000 teriletet nem érint (egyeztetés szitkséges: a tertletileg illetékes Jarasi
Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelm Féosztaly, Nemzeti parkok).

Az épités soran a komyezethasznalatot Ugy kell megszervezni és végeznmi, hogy a legkisebb mértékil
komyezetterhelést és igénybevételt idézze elé és megelézze a komyezetszennyezést kizarja a
komyezetkarositast. A kémyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével, a komyezeti
elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és az
elballitott anyagok visszaforgatasara és vjrafelhasznalasara torekedve kell végezni.

Epitési. kivitelezési munkak sordn a megtartandé novényegyedek mechanikai sérilések elleni védelmérdl, a
novényegyedek életképességének megtartasihoz szitkséges terepszint, valamint megfelelé nagysagn termoétertlet
biztositasarél gondoskodni kell.

A Kkivitelezése soran olyan megoldasok engedélyezhetdk, amelyek nem veszélyeztetik a megtartandé fasorok,

faegyedek életképességét, valamint nem jarnak a faegyed teljes gyskérzetének 25%-ot meghalado séritlésével.

A Vallalkozd. ha veszélyes anyagot és keveréket tarol, hasznal, szallit. gy azt csak a vonatkozo jogszabalyi és
a Megbiz6 belsé eldirdsanak (UT-083 A Veszélyes anyagokkal keverékkel végzett tevekenység) betartdsa
mellett teheti.

Veszélves anyagokkal és keverékekkel a tevékenység kizarolag a teriletileg illetékes ANTSZ engedélyével
végezhets. A veszélyes anyagokat, a vonatkozé eldirasoknak megfelelé moédon kell tarolni és hasznalni. A

tevékenységhez hasznall veszélyes anyagok. keverékek 16 pontos, magyar nyelvii biztonsdgi adatlapjarol
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gondoskodni kell, és az eléirasoknak megfelelden minden érintett szdmara elérheté helyen kell elhelyezni. A
veszélyes anyagok és keverékek veszélyességérol tédjékoztatni kell az anyagot hasznalo, vagy azzal érintkezésbe
kertld személveket. A felhasznalasra kertilé veszélyes anyagok és keverékek biztonsagi adatlapjat megbizéd
keérésére koteles bemutatni.

Amennyiben a Vallalkozé a munkavégzés soran kornyezetre potencidlisan veszélyl jelent anyaggal és
keverékkel dolgozik (benzin, olaj, stb.), igy a munkavégzeés helyszinén biztositania kell:

» az adott veszélyes anyag és keverék biztonsagi adatlapjanak rendelkezésre allasat;

» aveszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély masolatat;

+ kanmentétaleat, ahol a kisgépek javitasat, toltését végzik;

e Kkarelhérito készletet - melyet alkotdé anyagok osszetételének minGségileg és mennyiségileg
alkalmasnak kell lenmitk a komyezeti elembe juté szennyezd anyag megkotésére,
felitatasara.

A Villalkozo koteles gondoskodni a tevékenysége sordn keletkezd maradék veszélyes és nem veszélyes
anyagok:

*  helyszinrél valo rendeltetésszerti elszallitasarol,

»  tovabbi kezelésérol;

A Vallalkozo viseli a felelosséget a munkaterileten alkalmazott gépek, berendezések alkalmassagaért,
biztonsagaért, a komyezetvédelmi-, munka- és tlizvédelmu utasitisok és szabalyok betartasaért, valamint a
Vallalkozd felel a munkat végzd személyek (sajat és alvallalkozdi) balesetmentes munkdjaért, életéért és test
épségéert, a munkavégzés sordn harmadik személyeknek vagy a Megrendeldnek okozott karokért.

A veszélyes aruhulladékszallitas, térolas, felhasznalas biztonsiga érdekében a Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Kozuti Szallitasarol szol6 Eurdpai Megallapodas - ADR eléirasait kételezden alkalmazni kell.

E.ON veszélyes aruszallitasi biztonsagi tanacsadoja:

Cserfo Antal tel.:30 4748157

*  Névjegyzékben tartast igazolo okmany szama: KV/VI/0/A/843/1/2016

»  Névjegyzékbe vételazonosito szama: 10711

o Tevékenységi jegyzék szama: K-02039UN/843/21

A zol1d felitletek kezelése sordn nem zarhaté ki a talajfelszinen vagy a cserjeszintben fészkelé madarfajok
fészkeinek érintetisége. A koltési iddszakban a fészkeket néhany méter sugarii kérben érintetlentl kell hagyni. A
fészkek kimélése érdekében a cserjék kivagasat, nagy mértékil nyesését, alakitasat a vegetacios 1ddszakon kivil
javasolt végezni. A Megbizo teriiletén elhullott allatokat jelenteni kell a komyezetvedelmimegkereses@eon-

hungaria.com e-mail cimre.

A Villalkozé kételes valamennyi, a munkaban résztvevd dolgozéjat illetve alvallalkozoéival/kdzremiikoddivel

az adott munkara vonatkozo, irdsban rogzitett kérmyezetvédelmi oktatasban részesiteni.

A Villalkozd Lkoteles a Megbizd Kornyezetvédelmi szakteriiletének  haladéktalanul  jelenteni
(kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com; Tel.: +36 30 4748157; +36 30 3783493; +36 30 1842886;

+36 30 3782938) minden. teljesitésével osszefiiggésben bekovetkezett / észlelt kornyezetszennyezést. A
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Vallalkozé az altala okozott komyezetszennyezés, illetve kornyezetkdrositds esetén koteles a karenyhitést
azonnal megkezdeni. Vallalkozé az esetlegesen okozott komyezelszennyezésért jogi és anyagi felelésséggel

tartozik.

A munkavégzés befejezését kovetden a Vallalkozoé koteles helyredllitani a munkateriilet (talajszerkezet és
természetes novénytakard) eredeti allapotat. A létesitmények épitése, bontdsa. fellyitasa soran torekedni kell

arra, hogy az el6idézett kornyezeti hatasok ne okozzak a talaj termOképességének csokkenését.

A Vallalkoz6 altal végzett épitési és bontasi tevékenység soran, az annak kovetkeztében keletkezd épitési és
bontasi hulladék a Megbiz6 tulajdonat képezi.

A Villalkozé koteles az épitési és bontasi hulladék esetén a vonatkozo jogszabaly: rendelkezések és hatosagi
eléirasok betartasaért, tovabba kulonssen koteles az épitési és bontasi hulladék, a vonatkozo jogszabéalyoknak
megfeleld atadasidrdl gondoskodni, illetve a hulladékkal kapesolatos, a Megbizd belsd szabalyozasaban foglalt
adminisztrativ kotelezettségeknek eleget tenni.

Epitési, illetve bontdsi hulladékok esetén be kell tartam a hulladék térvény eldirdsait, miszerint: a
hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezé cég a hulladékot kezelésre a megbizoval szerzédésben &llo és a
vonatkozé hulladékgazdilkodasi engedéllyel rendelkezé gazdalkoddé szervezetnek adhat at. A részletes
szabalyozast a Megbizé Hulladékgazdalkodési utasitasa - UT-090- tartalmazza.

Egy kivitelezési munka lezarasat és az elszdmolast a Megbiz6 illetékes munkavallaldja csak abban az esetben
kezdeményezheti, amennyiben a Vallalkoz6 az

Epitési, bontasi tervben;
*  Hulladékgazdalkodasi terv, az EON hulladékkévetd rendszerbe torténd betoltéssel;

ill. szitkség esetén a dokumentaltan mddositott tervben meghatarozott bontott anyagokkal maradéktalanul
elszamol. A részletes szabalyozast a Megbizé UT-090 Hulladékgazdalkodasi utasitasa tartalmazza.

A munkatertitleten sem bontdsbol, sem épitésbdl szarmazd térmelék, hulladék nem maradhat.

A Megbizé hulladékait magancélra torténd kiszallitasa, felhasznalasa szigortan tilos!

XV. Zajvédelem

A munkateriileten gondoskodni kell arrél, hogy a tevékenység soran a munkahely kornyezetében ne lépjék tul a
vonatkoz6 jogszabalyban rogzitett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket. Amennyiben a megengedett zaj- és
rezgésszint tillépése varhato, a tevékenység megkezdése elStt a komyezeti zaj és rezgés ellem védelem egyes
szabalyairdl szolo - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan 4. § (1) bekezdés alapjan a telepiilést

onkorméanyzat jegyz6iétdl a zaj- és rezgéskibocsatasi hatarérték megallapitasat a Vallalkozénak meg kell kérmie.

Kérjuk, 6vja veltnk On is komyezetiinket!

XV1. Kitiizések

A tervezett gazvezetékek [kitlizése a meglévd tereptargyaktdl, létesitményektdl  derékszogt
koordinitaméretekkel. a vonatkozo helyszinrajzon megadott méretekkel torténhet.



XVII. Biztonsagi vezet, tilalmak és korlatozasok

A tervezett gazvezeték biztonsagl ovezetét a GVBSZ IV fejezetében foglaltak alapjan kell megallapitani. A
biztonsagi 6vezeten beldl érvénves tilalmakat és korlatozasokat a Banyaszatrol szolo 1993 évi XLVII tv 32 §
Vhr. 19/A tartalmazza

A tervezett gazvezetékek biztonsagi 6vezete: 2 -2 m.

A tervezett gazvezeték biztonsagi Gvezete a rendezési tervet figyelembe véve magantulajdend ingatlant
nem érint.

A nyomvonal elhelyezése soran figyelembe lett véve a 80/2005.(X.11.) GKM rendeletben kozzétett GVBSZ III.
és V. fejezetében elbirtak.

XVIII. Engedélyezés

Targyi munka az 53/2012 .(I1I1.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapjan a Banyafeliigyelet engedélye nélkiil,

nnnnn

XIX. Nyilvantartas

Az épités soran a gazelosztd vezetékrdl megvalosulasi dokumentaciot kell késziteni.

A geodéziai bemérést az elosztdi engedélyes mindségiranyitasi rendszere szerint megfelelének minésitett
szervezettel (szakemberrel) kell elvégeztetni.

Az alapadatoknak (megvaldsulasi terv, geodézia bemérés adatai) olyannak kell lenniiik, hogy a nyilvantartasi
(térinformatikai) rendszerbe beilleszthetk legyenek, és a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint E-
kézmii nyilvantartasiba valo betoltésre alkalmas legyen.

Pécs, 2018.junius 18.

Knipl Kéroly
tervezo

GO-T/02-0633
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