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Eloterjesztés

Szigetvar Véaros Onkormanyzata
Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsdganak
2021. november 23-1i RENDES iilésére

Targy: Eléterjesztés az E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt. részére tulajdonosi
hozzajarulas megadasarol a Szigetvar, belteriilet 1328/1 hrsz. alatti ingatlan villamos
energia ellitasa targyn munka vonatkozasiban a Szigetvar, belteriilet 1327/3 hrsz. alatti
ingatlant érint6 villamos csatlakozo6 foldkabel épitéséhez

Eléterjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Bizottsag!

Az E.ON Dél-dunantali Aramhalézati Zrt. (7626 Pécs, Buza tér 8/A.) a 7900 Szigetvar,
belteriilet 1328/1 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatdsdhoz sziikséges villamos
csatlakozokdbel épitését tervezi. A terveket az SMVH Energetika Kft. (tervezé: Horvath Dezs6)
készitette.

A tervezd a benyujtott miiszaki tervdokumentacid szerint, a villamos csatlakozd foldkabel
épitéséhez tulajdonosi hozzédjarulast kért a Szigetvar, belteriilet 1327/3 hrsz. alatti — kivett
kozteriilet megnevezésli — onkormanyzati tulajdonban 1évé ingatlan vonatkozasaban.

A miszaki tervdokumenticid szerint a villamos kabel foldkabeles megoldéssal keriil
kialakitasra, a tervdokumentécidéban foglaltak szerint.

A tervezett miiszaki megoldds Szigetvar Varos Onkormdanyzata KépviselS-testiiletének
Szigetvar véros helyi épitési szabalyzatarol szolo 29/2017. (XI1.21.) szamu rendeletének
megfelel.

A benyujtott kérelem (1. sz. melléklet), a miiszaki tervdokumentacié (2. sz. melléklet), az
¢érintett ingatlan tulajdoni lapja (3. sz. melléklet), a térkép madsolat (4. sz. melléklet) az
eldterjesztéshez csatolasra keriilt, a teljes kérelmi dokumentacié a Bizottsagi iilés soran,
valamint a Polgarmesteri Hivatalban munkaidében megtekinthetd.

Szigetvar Véaros Onkormanyzata Képviselo-testiiletének Szervezeti és Miikadési
Szabalyzatérél sz616 1/2011. (1.21.) Onkorményzati rendeletének 3. szamu melléklete I11/1.
pont, a Gazdasagi, Pénzligyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsagra atruhazott hataskorok
k) pontja alapjan az dénkormanyzati tulajdonosi jognyilatkozatok kérdésében a Gazdasagi,
Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsidg dont.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és
Turisztikai Bizottsdgot, hogy dontsén az ,,El6terjesztés az E.ON Dél-dunantali Aramhalézati
Zrt. részére tulajdonosi hozzajarulds megadasarol a Szigetvar, belteriilet 1328/1 hrsz. alatti
ingatlan villamos energia ellatdsa targy munka vonatkozasaban a Szigetvar, belteriilet 1327/3
hrsz. alatti ingatlant érint6 villamos csatlakoz6 foldkéabel épitéséhez” targyu eldterjesztésrol.



Hatarozati javaslat:

Szigetvar Véros Onkormanyzata Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai
Bizottsdga ,,El6terjesztés az E.ON Dél-dunéntali Aramhéalézati Zrt. részére tulajdonosi
hozzajarulas megaddsardl a Szigetvar, belteriilet 1328/1 hrsz. alatti ingatlan villamos energia
ellatasa targyt munka vonatkozasaban a Szigetvar, beltertilet 1327/3 hrsz. alatti ingatlant érint
villamos csatlakozé foldkabel épitéséhez” cimil eléterjesztést megtargyalta és az aldbbi
hatdrozatot hozza:

1. Szigetvar Véros Onkormanyzata Gazdasagi, Pénziigyi, Vérosfejlesztési és Turisztikai
Bizottsaga az E.ON Dél-dunanttli Aramhaldzati Zrt. részére tulajdonosi hozzajarulast
ad a mellékelt miszaki tervdokumentacioban foglaltak szerint a Szigetvar, belteriilet
1328/1 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatdsa targyti munka vonatkozésaban a
Szigetvar, belteriilet 1327/3 hrsz. alatti ingatlant érinté villamos csatlakozo foldkabel
vezeték épitéséhez az alabbi kikotésekkel:

e Az ¢pités soran felbontott dnkormanyzati teriiletet legalabb az eredeti allapotnak
megfelelden allitsa helyre.

e A kivitelezési munkélatok megkezdése a kozteriilet-kezeld Kisvaros Nonprofit Kft.
(Szigetvar, Dedk F. tér 16.) el6zetes engedélyével, a munkédk végzése az engedélyben
foglalt eléirasok szigort betartisaval torténhet.

e A tulajdonosi hozzajarulas nem mentesiti kérelmezot a sziikséges egyéb engedélyek,
hozzajarulasok beszerzése alol.

e Kivitelezési munkat érvényes kozteriilet hasznélati engedély birtokdban lehet
végezni. Az engedély iranti kérelem, illetékmentesen, a Szigetvari Polgarmesteri
Hivatal Kozigazgatasi Osztalyan nyujthaté be a kivitelezési munka pontos
idétartamanak ismeretében.

2. Szigetvar Varos Onkormanyzata Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai
Bizottsdga felkéri a varos polgdrmesterét, hogy ezen hatarozat megkiildésével
tajékoztassa kérelmezot, valamint a Kisvaros Nonprofit Kft-t déntésérol.

Felel6s: Dr. Vass Péter polgarmester
Koézremikddo: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Hatarido: 5 napon beliil

Szigetvar, 2021. november 03.

A —
A

Dr. Vass Péter
polgarmester




ﬂ%‘/’ .
g gt iz X A‘DDKUMENTUMOTDEGFI'#LB y
A g oy g Ea kP 1? G MeAssmmm, ‘

A s L

e.pa @ ir _ AVDH SIGN™
/ 2021 NOV 02, J
Azonosito:EPAPIR-20211026-5345 e / Coat = 4 i;;; L |
Kiildd Datum; 2021.10.26
Viselt név: KEHI BALINT Hivatkoz4si szam:
GABOR
Sziletési név: KEHI BALINT Azonosito: EPAPIR-20211026-
GABOR 5345
Anyja neve: BALAZS TIMEA Témacsoport EGYEB
azonosito:
Szdlletesi hely: SIKLOS Témacsoport neve: Egyéb
Sziiletési id6: 1990.11.03 Ugytipus azonosit6: EGYEB_UGY
Ugytipus neve: Egyéb

Cimzett

SZIGETVAR VAROS ONKORMANYZAT

7900, Szigetvar

Zrinyi tér 1

Targy:

Szigetvar, Arpad utca 10/1. (1328/1 hrsz.-0) szamu ingatlan villamos energia
ellatasa

A fenti. 0,6/1kV-os csatlakozé kabel elhelyezése érdekében, kérjiik a tulajdonosi
hozzajarulas kiadasat. A létesitmény elhelyezését a munkalatok helyét a mellékelt
miszaki leiras és a nyomvonalrajz tartalmazza.

Mellékletek szama: 1

Fajlnév Méret Elhelyezkedés F3ajl lenyomata

tulajdonosi_kerelem. 1023.9 kB KRX/OCD/Payload/l 519583CCDAF391D

pdf D-2 1AD8CA28D60B0OE
AF3D1F3E9DD9AS
5793E708A81FACS5
A862FB



Szigetvar Polgarmesteri Hivatal
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. T, [2021.

Tulajdonosi hozzajarulas megkérése a
Szigetvar, Arpad utca 10/1. (1328/1 hrsz.-1) szamu ingatlan
villamos energia ellatasa
cimi munkahoz

Tisztelt Holgyem/Uram!

A fenti. 0,6/1kV-os csatlakozé kabel elhelyezése érdekében, kérjiik a tulajdonosi
hozzajarulas kiadasat. A létesitmény elhelyezését a munkélatok helyét a mellékelt
miszaki leiras és a nyomvonalrajz tartalmazza.

Az épitendd csatlakozokabel létesitésével kapcsolatos kérdésiikre Kehi Balint a
20/429-9390-es, telefonszamon készséggel valaszol.

Tulajdonosi hozzajarulas atadasa:
o postai tton
o Sszemeélyesen
o elektronikusan és postai Gton

e-mail cim(ek): kehi.balint@smhv.hu

Szives egylittmikodésiiket el6re is kdszonjik.

Pécs, 2021.10.26.

Melléklet: 1 pld. nyomvonalrajz
1 pld. miszaki leiras

Kehi Balint
tervez6
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Fogyasztdi csatlakozo miiszaki
dokumentacidja

foldkabel és segédoszlop épités esetén

Munka megnevezése:

Szigetvar, Arpad utca 10/1. (1328/1 hrsz.-() szamu ingatlan

villamos energia ellatasa
cimi munkahoz

2021.

lgenybejelenté: Egervari Zsolt

Keszitette: SMHV Energetika Kft.
7630 Pecs, Pécsvaradi ut 10.
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TARTALOMJEGYZEK

l. Kivitelezes:
1. Fogyaszt6i Csatlakozd Miiszaki Atadas-Atvételi jegyzékonyv
2. Kivitelezdi nyilatkozat
3. Készre-jelentés
4. Mérési jegyzdkonyv kabel szigetelés vizsgalatardl

Il. Csatlakozé miiszaki dokumentacio

1. Tervezdi nyilatkozat
2. Elézmenyek: Villamos teljesitmény és/vagy csatlakozas igénybejelentés
3. Miszaki leiras es fejezetei:
3.1. Alapadatok:
3.2. Kozcelu halozat ledgazasi pont
3.3. Elézmények
3.4. Adatszolgaltatas
3.5. Tervezési tulajdoni hatarok
3.6. Kornyezet, tlizrendészeti besorolas, biztonsagi dvezet
3.7. Nyomvonal részletes leirasa
3.8. Fogyasztas mérdhely kialakitasa
3.9. Fogyasztdi vezetékhaldzat kialakitasa (mért févezeték)
3.10. Kabelek fektetési technolégia
3.11. Organizaciods fejezet
3.12. Kabelhaldzati terv munkavédelemi fejezet
3.13. Tlzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet
3.14. Kornyezetvédelmi fejezet

4. Méretezés

5. Erintésvédelem

6. Anyag jegyzék

7. Kdzmiegyeztetések — nyilatkozatok

8. Helyszinrajz:. SMHV-21-349/CS (M 1 : 500)
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Il. CSATLAKOZO MUSZAKI DOKUMENTACIO
1. TERVEZOI NYILATKOZAT
Alulirott Horvath Dezs6 a(z)

Szigetvar, Arpad utca 10/1. (1328/1 hrsz.-(i) szamu ingatlan villamos energia ellatasa
ellatasa targyi létesitmény felel6s tervezoje

a Munkavédelemrél szold 1993 évi XCIII. torvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Tiz elleni vedekezésrdl szold 1996 évi XXXI. torvény 21.§.(3) bekezdésében, tovabba
a 8/2001. (11l 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmii Miiszaki Biztonsagi
Kévetelményei Szabalyzat 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 pontjaban el6irt kotelezettségek alapjan

az alabbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett (] villamos berendezésnek (meglévé berendezés, atalakitott, bévitett részének) a
tervei, a valamennyi rajuk vonatkozd (kiadasi évszammal is megadott) felsorolt nemzeti
szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktdl vald eltérésre nem volt sziikség.

A terv megfelel az EON Dél-dunantdli Aramhalézati Zrt. Munkavédelmi-, Tlhzvédelmi-,
Kérnyezetvedelmi eljarasaiban, utasitdsaiban megfogalmazott eldirasoknak, az érvényben lévé
tipusterveknek, tovabba a megbizd belsé Ugyrendjeiben, technolégiai utasitasaiban
foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tizvédelmi és tlizmegel6zési, valamint (izemeltetési
szempontbol megfeleld biztonsaguak.

A tervezés az alabbi torvényi el6irasok, és jogszabalyok:
o 1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrdl
o 1996. évi XXXI. térvény a Tlz elleni védekezésrdl.
« 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
« TvMI7.3:2018.07.02. a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelv

e 8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet Villamosmii Miszaki - Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat kiadasarél
» Banyatorveny vegrehajtdsara kiadott 203/1998 (XI1.19.) Korm. r. 19/A és 19/B §
Gazeloszto Vezeték Biztonsagi Szabalyzat,
e 21/2018.(1X.27) ITM rendelet
valamint az EON. Hungaria Zrt. munkaszervezeteinél kotelezd érvénylivé nyilvanitott villamos
szabvanyok szerint tértént.

Kijelentem tovabba, hogy:
* a megkeresetteken kivlil mas hatésagot, kézmlivet, és ingatlantulajdonost a létesitendd
halézat nem érint,
* a letesitendd halézat az altala érintett ingatlanok haszndlatat lényegesen nem
akadalyozza.

Kelt: Pécs, 9/20/2021 \

Howathgezgo ............
EN-T-02-0749
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2. Elézmények: Villamos teljesitmény és/vagy csatlakozas igénybejelentés:
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3. Miiszaki leiras és fejezetei:
3.1. Alapadatok:

Beruhazo: E-ON Dél-dunantali Aramhalozati Zrt.
7626 Pécs, Buza tér 8/A
Tervezo: SMHV Energetika Kit.
7630 Pécs, Pécsvaradi ut 10.
Uzemeltetd: E-ON Dél-dunantali Aramhalézati Zrt.
7626 Pécs, Buza tér 8/A
Kivitelezd: SMHV Energetika Kit.
7630 Pécs, Pécsvaradi ut 10.
Teljesitmény igény: igénybejelentd szerint
Fogyasztasi hely cime: igénybejelent6 szerint

3.2. Kézcélu haldzat ledgazdsi pont:
A nyomvonalrajzon feltiintetett 0,4kV-os haldzat az 1327/3 hrsz.-G teriileten tervezett KVS
elosztészekrény a haldzati leagazo pont.

3.3. Elézmények:
Tervezési feladatunk az igénybejelentSben feltlintetett ingatlan foldkabeles villamos energia
ellatasanak villamos kiviteli tervezése.

A letesitendd csatlakozd foldkabel a teriletileg illetékes aramszolgaltatd, a fogyasztasmérés
pedig az igényld rendszerhasznald beruhazasaban valésul meg.

Megbizasunk targya az ingatlan villamos energia ellatasahoz megfelels atviteli képességgel
rendelkezd foldkabeles csatlakozd megtervezése.

3.4. Adaiszolgdltatds:
Tervezesi alapterképet, foldhivatali térképmasolatot, tulajdoni lapokat a megbizé nem bocsatott
rendelkezésiinkre. Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. szakagi nyilvantartasabol
dolgoztunk, igy a rendelkezéslinkre bocsatott adatokért, az azokbdl eredd téves
kovetkeztetésekért a tervezé semminemdi felelésséget nem vallal.

3.5. Tervezési és tulajdoni hatdrok:
A tervezesi terllet a tervezett KVS elosztoszekrény és a tervezett méréhely kozotti fogyasztoi
csatlakozo szakasz.

3.6. Kérnyezeti, tiizrendészeti besorolds, veszélyesséqi évezetek
A tervezesi terlileten a kdérnyezetnek nincsenek szélsGséges hatdsai, a kornyezet nem
szennyezett, a meteorologiai viszonyok atlagosak, a talaj nem hajlamos a magas talajvizszint
eleresere. A tervezett halézat a kdrnyezetre nem gyakorol kéros hatdst, azt nem szennyezi.

A tervezett villamosmii biztonsagi 6vezete a 2/2013. (I. 22.) NGM sz. rendelet szerint a kabel
kilsé alkotdjanak mindkeét oldali szélétdl szamitott 1,0-1,0 méter tavolsagban Iévé fliggbleges
sikokig terjed.

3.7. A nyomvonal részletes leirdasa:
Az épitend6 kabel a tervezett KVS elosztdszekrénybél indul és a nyomvonalrajz szerint halad
4m-t az 1327/3 hrsz.-u teriileten az Arpad utca 10/1. (1328/1 ‘hrsz.-0) szadmu ingatlan tervezett
fogyasztasmerd szekrényig. A nyomvonal megkozeliti az Arpad utca teriiletén hizddd gaz
gerincvezetékek,KIF f6ldkabeleket. Az érintett kdzmiveket Gvatos kézi foldmunkaval meg kell
kutatni, €s mechanikai védelembe kell helyezni. Szakfeligyelet és FMU sz{ikséges!

Az épitendd foldkabel NAYY-J 4x25 mm? 0,6/1 kV tipusu. A kabelvezeték oszlopon 1évé végét
RAYCHEM tipusu Kiltéri végelzaréval kell szerelni, a kabel ereket UV sugarzasvéds
zsugorcsével kell burkolni. A csatlakozo kabelt a szekrénybe 63 mm atméréjii KPE mianyag
vedbcsdben kell bevezetni Ggy, hogy a véddcso a talaj szintje alatt 0,5 m mélységben induljon.

A csatlakozo kabelt miianyag 63 mm atmér&jli védécsébe kell helyezni a mas kézmiivekkel
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torténd keresztezési és megkozelitési helyeknél (vizvezetéki halozat, gazvezetéki haldzat,
tavkozl6 foldkabel halozat) ugy, hogy a keresztezésnél mindkét iranyban 1-1 métert tdlnydljon.
Az épitési munkék befejeztével a kozteriiletet a lehet legrévidebb iddn belill az eredeti
allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. Az egyes kdzm(ivekkel a szabvanyos keresztezési
és megkozelitési tavolsagokat be kell tartani. A meglévé kézmiivek pontos helyérél kutatoarok
asasaval kell meggy6zddni a végleges nyomvonal kialakitasa elétt. A tervezett nyomvonal az
alabbi kézm(i Uzemeltetdk halézatat érinti:

. E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt., 7400 Kaposvar, Guba S. u. 57.; * E.ON Dél-
dunantali Gazhalozati Zrt., 7400 Kaposvar, Guba S. u. 57.

A tervegyeztetési jegyz8kdnyvekben és szakhatdsagi hozzajarulasban foglaltakat be kell
tartani, a sziikséges szakfeliigyeleteket meg kell rendelni. A csatlakozé foldkébelt egy
hosszban, 6sszekétd alkalmazasa nélkil kell Iétesiteni.

3.8. Fogyasztds méréhely kialakitdsa:
Az epitendé fogyasztasmerd szekrénynek az aramszolgaltatonal rendszerengedéllyel kell
rendelkeznie. A fogyasztdsmérd szekrényt a nyomvonalrajz szerinti helyen és modon kell
elhelyezni. Ezen a helyen a kabelt KPE 63 mm atmérgjii védtesébe kell helyezni mechanikai
védelmének és kés6bbi cserelhet6ségének biztositadsa végett. A szekrény also széle legaldbb
0,6 m-re, a szamlalomii legfeljebb 1,8 m-re legyen a talajszinttél.

3.9. Fogyasztéi vezetékhalozat kialakitisa (mért févezeték):
A fogyasztasmérd szekrénytdl a létesitmény fogyasztoi féelosztdo szekrényéig a mért
févezetéket a fogyaszto épiti ki. A mert févezeték legkisebb keresztmetszete 16 mm? Al vagy
10 mm? Cu legyen.

3.10. Kdbelek fektetési technolbgia:

A kabelek fektetési melysége szabalyozott terepen min. 0,7 m lehet. Szabalyozatlan terepen
a fektetési mélység min. 1 m. Ut alatt védécsében min. 1,2m. A kijelolt nyomvonalon a
kébelérkot kézi &sassal kell kialakitani. Ugyelni kell a féld feletti és a foldalatti Iétesitmények
biztonsagara. A kabelarok 0,4 m széles legyen. A kabelarok kiasésa soran a felsé rétegébsl
kiemelt talajt kilon kell helyezni az alsé rétegbdl kiemelt talajtol, gy hogy 6ssze ne
keveredjenek. Betemetés soran forditott sorrendben kell vissza tolteni a kilénbozé
min&segl talajokat, hogy a termétalaj fellil maradjon.

A Kiasott kabelarok aljan darabos és éles targyak, amelyek a kabel sériilését
okozhatjak, ne maradjanak. A kabelt min. 10 cm-es folyami homokbdl késziilt agyazd
retegre kell fektetni és legalabb 10 cm vastagsagu homokkal, kell lefedni.

Altalaban a fektetési mélység felében, de a kabel felsd alkotdjatol legalabb 0,35 m-re 100 x 0,2
mm- es sarga szinl jelzészalagot kell elhelyezni. A munkalatokat tgy kell végezni, hogy a kébel
burkolata ne sérliljon meg. A kébelre megadott legkisebb hajlitasi sugarat be kell tartani!

Mas kozmiivek keresztezési helyén a kabeleket D=63 mm-es miianyag védécs6be
kell helyezni. A véd6csd 1 - 1 m-rel nydljon tul a keresztezési helyen.

Jelen terv a mellekelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok,
munkavedelmi el6irasok figyelembevételével készlilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell
tartani.

3.11. ORGANIZACIOS FEJEZET
A munka elSkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kdézmiivek egyeztetésére
vonatkozoan a jegyz&konyv, a miszaki leirds és az organizaciés fejezet tartalmaz
el6irasokat.
* A kivitelezés megkezdése elbtt a burkolat és zoldterllet bontasi munkakra az engedélyt
Polgarmesteri Hivataltol meg kell kérni.
* A tervben szerepld egyeztetési jegyz6konyvekben eldirt feltételeket el@irdsokat be kell
tartani.

A Kivitelezés megkezdése el6tt az egyeztetési jegyzékonyvekben eldirt kovetkezd
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tuzemeltettktdl szakfellgyeletet kell kérni:

A munkaterilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet kell felvenni.

A munka soran nem jaratos, (bevezetendd, Uj technoldgia alkalmazandd): NINCS

A kivitelezés megkezdése el6tt az erésaramu kabel nyomvonalat ki kell tiizetni.

A kivitelezes és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozoé szabvanyok elGirasait.

Kilénos gondot kell forditani a feszlltségmentesitések és fesziiliség ala helyezések
szabdlyos megkérésére és végrehajtasara.

A szikseges fesziltségmentesitések idejét az illetékes aramhalézati egységgel kell
egyeztetni, majd megkémi.

A kivitelezés megkezdésérél és a feszliltségmentesitések varhatd idétartamardl az
erintett lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e péarhuzamosan haladd és
keresztez$ kdzmiivek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utan, ha sziikséges,
a nyomvonalon kutatogodroket kell kidsni, és tovabbi pontositassal kell meghatarozni a
kdézmivek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozm( megséril, arrdl annak
Uzemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kbzlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett halézatépités idétartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell az
erintett szakaszon a kdzlekedés és a munkavégzék biztonsagat szavatolni kell.

Uzembe helyezés el6tt ellenérizni kell a helyes fazissorrendet.

A kabelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

Az epités soran, munkaterillet elhagyasa elétt és a kivitelezés befejeztével az igény-
bevett jardat, z6ld-, magan- és kozterliletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell
allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A meglevé kdzmivek kozelében 2-2 m-es tavolsagon beliil csak kézi foldmunka
végezheto.

3.12, KABELHALOZATI TERV MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozénak a technolégiai és
miveleti utasitasokban szerepl6 elSirasok elsajatitdsdval és megfeleld szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznilk a biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitasokban meghatarozott szerszamoknak és
egyeni veédbeszkdzoknek rendelkezésre kell allniuk.,

Minden egyes technoldgiai és miveleti utasitas részletesen kitér a betartandd
munkavédelmi el6irasokra és szlikséges véddeszkdzokre.

A kabelfektetés el6készitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozoan a
jegyzOkonyv, miiszaki leirds és az organizacios fejezet tartalmaz eldirasokat.

A kabel tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a parhuzamosan haladé és a
keresztezé kdzmiiveket, felszini |étesitmények helyzetét. Azonositds utan a tervezett
nyomvonalon 20 m-enként kutatogddroket kell kiasni és tovabbi pontositassal kell
meghatarozni a kdzmivek tényleges helyzetét.

Fokozott gondossdggal veégzendd a meglévé Uzemeld kabelek kozelében a
munkavégzés.

A kiasott kabelarkot, munkateriiletet a gyalogos és gépjarm{i kozlekedés biztonsaga
érdekében a hatdsagi KRESZ elirasok illetve a figyelembevételével 1m magas
véddkorlattal kell elzarni. Az elzért munkateriilet hatdrait alkalmas modon elhelyezett
jelzétablakkal, szurkulet bedlltakor jelzélampakkal kell ellatni.

Forgalomiranyitas sziikségszer(isége, ill. forgalomiranyitasi tervmelléklet: sziikséges

A kabelarkok mentén levé épliletekbe, lizemekbe, gyalogatkelShelyeken stb. vald
zavartalan és baleset-mentes kdzlekedés lehetéveé tételére megfelelden méretezett,
mindkét oldalan korlattal ellatott atjarokat kell létesiteni.

Az el nem keritett munkahelyek és munka felilleteknél a koz és egyéb teriiletek
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feleljenek meg a tervezett vegleges allapot biztonséagi szintjének.

« Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a koz és egyéb teriiletek
felelienek meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

» A felvonulési laké- és 6ltdz6 kocsikban a tlizrendészeti utasitast ki kell fliggeszteni, és
az abban foglaltakat be kell tartani.

« Villamos fiités esetén foldeldszonda telepitésével el kell késziteni a lakokocsi
vedofoldeléset.

o A flitkalyhat be kell kotni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ HD 60364-4-41:2007
el6irdsai szerint.

+ A kabelnyomvonalon a kébelvonal azonositdasa céljabdl a kébelre kabeljelzét kell
elhelyezni az MSZ 13207:2020 szerint. A kabeljelz6 felirat a "Kabeljelzé rendelélap”
szerint legyen.

« Akabelarok betakarasa el6tt a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

« Kilonés gondot kell forditani a meglévd kabelek beazonositéasara, a fesziiltség-
mentesitések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

+» Az Uzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldelés
révidrezarok és egyéb eszkozok eltavolitasanak tényét.

» A kabelarok, munkadrok partfal allékonysagarol (rézst vagy tamfal kialakitas) sziikség
szerint gondoskodni kell.

« A kabelek haldzati rendszerének kapcsolatdt a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi
vazlat tartalmazza.

» Aterven jeldlve vannak az egyeztetett kozmUvek.

« Egyéb informaciok a munkavégzés kdrnyezetére

- Terep viszonyok: normal

- Talajmechanikai viszonyok: |-IV talajosztaly

- Alkalmazott technoldgiak: érvényben Iév6 elbirasok szerint

- Anyagszallitas: ervényben lévé elbirasok szerint

» Az MSZ 13207:2020 szabvany elbirasai szerint a kabel szerelésének megkezdése elbtt
kabelszakaszonként:

- szemrevetelezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,

- meg kell mérni az erek szigetelési ellenallasat a 7.3. szakasz szerint.

- A kabel szerelési munkainak befejezése utan a teljes kabelhalézaton az
Uzembe helyezést megelézden el kell végezni a 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5.
szakaszok szerinti vizsgalatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembe vett fobb szabvanyok:

MSZ HD 60364 sorozat, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-11:1982, MSZ EN

61936-1:2016; MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2020,

MSZ ISO 3864-1:2009, MSZ 2364 szabvanysorozat

A kiviteli terv keszitésénél figyelembe vett fontosabb utasitasok, jogszabalyok:

E.ON Hungaria Csoport vilamos hélézatokat Uzemeltetd teriiletiieg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm biztonsagi 6vezetérdl

8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosm(i Miszaki - Biztonsagi Kdvetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

l 4 TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

o Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. teriiletén a tiiz elleni védekezés feladatait a
vallalat TUzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

* A Tlzvédelmi Szabalyzat hatalya kiteried azokra az idegen munkavallalokra is, akik az
E.ON Deél-dunantdli Aramhalozati Zrt. telephelyein, a vallalat altal (izemben tartott
berendezéseken munkat végeznek, a munkavégzésre vonatkozo tlzvédelmi
kotelezettségeket a megrendelnek és a kivitelez8nek keretszerzédében kell régziteni.
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Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszer(l tlizveszélyes
tevékenyseg vegzésére kerll sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.
A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Dél-dunantuli
Aramhalozati Zrt. Tlizvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

A kivitelezést kovetden a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tlizvédelmi eléirasok, szabvanyok betartasarol

Kéabel [étesitése:

A munkavégzés sorén be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok eléirasait,
tipusterveket és technologiai utasitasokat. Hegesztést csak elkeritett teriileten szabad
végezni, melyrél az éghetd anyagokat eltavolitottuk. Fokozott figyelmet kell forditani az
izz6 fémrészek visszah(tésére. Az esetleges tlizoltashoz szilkséges oltdéeszkdzt a
helyszinen biztositani kell. Kisgépek Uzemanyagtartélyat csak talajszinten szabad
feltolteni. A toltés idejére a tlizoltd készlléket készenlétben kell tartani.

Kébelszerelvények készitése:

A munkavegzes soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok eléirasait, az
ervényben |évd technologiai utasitasok elGirdsait. A hegesztés helyét, a
kabelszerelvények kornyékét 2 m-es korzetben a keletkezé kabelhulladéktdl és éghetd
anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagtdtrben a tobbi kabel
letakarasarol és a lehulld izzd fémrészek eloltasardl. Az esetleges tiiz eloltdsara a
hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltokésziiléket, 2 db lapatot és 2 db csékanyt kell
keszenlétben tartani. A melegitési hely kornyékérél az éghetd anyagokat el kell
tavolitani, és a munkatertiletet el kell keriteni.

A benzinizem( munkagépek (kompresszor, kézi flirészgépek) lizemanyag tartalyainak
feltoltesét csak a gép lizemsziinetében, elfolyds ellen védve, lehetéleg folduton szabad
vegezni ugy, hogy a toltés idejére a kézi tlizolto-késziiléket készenlétben kell tartani.
Tihzet rakni csak kijeldlt tlizraké helyen szabad engedély birtokéban és ott allandd
felagyelettel kell biztositani, figyelembe véve az aktualis tilalmi id6szakokat.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a mliszaki mentésrél és a
tlizoltosagrol

259/2011. (XII. 7.) Korm. a tlzvédelmi feladatokat ellaté szervezetekrol és

rendelet a tlzvédelmi hatésagi tevékenység részletes
szabalyairdl

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl

54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl

TvMI 7.3:2018.07.02. a Tlzvédelmi Miszaki Iranyelv

4/2008. (V111.1.) OM. rendelet az erddk tlz elleni védelmérdl

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabvanyokral

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet a tlzvedelmi megfeleléségi tandsitvany beszerzésére

vonatkozo szabalyokrol
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8/2001. (111.30.) GM rendelet a Villamosmi Miszaki — Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépéserdl

Fontosabb tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kitelezb érvénylivé nyilvanitott
szabvanyok:

MSZ 2364 szabvanysorozat Eplletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ HD 60364 Kisfesziltségli vilamos berendezések

szabvanysorozat

MSZ 151-8:2002 ErGsaramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV
névleges feszlltségl szabadvezetékek |étesitési
eléirasai

MSZ 1585:2016 Erésaramu Uzemi szabalyzat

MSZ 1600 -11:1982 Letesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem

MSZ 1600 -16:1992 nagyobb fesziiltségli erésaramu villamos
berendezések szamara

MSZ EN 61936-1:2016 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb
feszlltsegl erésaramu villamos berendezések
szamara

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nal nagyobb valtakozo feszliltségli szabadvezetékek

MSZ 6292:2009 Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése

MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terjed® névleges

feszlltségii er6saramu kabelek és jelzékabelek
kivalasztésa, fektetése és terhelhetésége

MSZ 15633-1,2,3,4:1992 Eghetd folyadékok és olvadékok tarolo- és kiszolgalo
|étesitmeényeinek, berendezéseinek tlizvédelmi
el6irasai

Fontosabb utasitasok:
E.ON Hungaria Csoport villamos haldzatokat (zemeltets terlletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés soran a munkateriiletre lehetéség szerint csak a napi munkdnak megfeleld
anyagokat kell kiszallitani, hogy felligyelet nélkil anyag a teriileten ne maradjon. Amennyiben
ez nem valosithaté meg, a helyszin adottsagainak megfelelen bekeritett, zarhatd teriileten kell
a felhasznalandé anyagok védelmérdl gondoskodni.

3.14. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

o Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.. a miikddési teriiletén kiilondsen nagy hangsulyt
fektet munkaja soran a kdrnyezet védelmére, az eréforrasokkal valo takarékos eljarasra.
Ezen alapelv elfogadasat varja el minden Kivitelez6tol.

¢ Alapelvaras a vonatkozo, mindenkor érvényes eurdpai iranyelvek és a kornyezetvédelmet
érintd magyar jogszabalyok, eléirdsok betartdsa. A Megrendel§ teriiletén tevékenységet
végzd Kivitelez6 munkavallaloi, illetve annak alvallalkozoi kételesek betartani az érvényben,
hatalyban |évd jogszabalyok, szabvanyok, és az egyéb hatalyban lévs rendelkezések
el6irasait, és azok be nem tartasaért a teljes kori felel6sséget viselni. A Kivitelezé a
Megrendelé megbizasabdl végzett tevékenysége soran koteles a tevékenységére
vonatkozo kérnyezetvédelmi jogszabalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani,
illetve azokat alvallalkozéival/kzremikoddivel betartatni. Kivitelezé kételes a Megrendelé
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Vallalati politikajat megismerni, munkaja soran az abban foglalt elveket kdvetni.
Megrendeld kovetkezbket fogadta el:
Vallaljuk, hogy a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos elvarasoknak megfeleliink és
elkbtelezettek vagyunk a kdrnyezetszennyezés megelGzésére. CsGkkentjik a kérnyezet
terhelését és megoldasainkkal lgyfeleink szamara is lehetéve tessziik ezt.
Hozzajarulunk a jelen és jévé generacidinak fenntarthaté életéhez, az életminéség
Javitasahoz.

o AKivitelez6nek mindenkor biztositania kell a munkavégzéshez sziikséges gépek és
eszkozok olyan miiszaki allapotat, amely nem okoz kérnyezetkarositast.

e AKivitelez§ tevekenysegebdl szarmazo kérnyezetkarositast kdteles megelézni, illetve a
tovébbi karokat megakadalyozni, valamint a Megrendelé Kérnyezetvédelmi szakteriiletet 24
oran belll ertesiteni kell.

o Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a Megrendelnek és
Vallalkozdnak, Kivitelezének a kérnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a
keretszerzédéshen kell rogziteni.

o AKivitelezd kdteles valamennyi, a munkaban résztvevd dolgozojat illetve
alvallalkozoival/kézremiikdddivel az adott munkéra vonatkozo, irdsban rogzitett
kérnyezetvédelmi oktatasban részesiteni. A Kivitelezé 6nalléan, a sajat vezetéire és
szakembereire tamaszkodva és dokumentaltan oldja meg a Kérnyezetvédelemmel
kapcsolatos feladatait.

* AKivitelezd gondoskodik arrél, hogy a Megrendel6 teriiletén végzett tevékenységére
vonatkozdan az 0sszes munkavallaldja / alvallalkozdéjdnak munkavallaléi megismerjék
(oktatas) és alkalmazzak a kdrnyezetvédelmi szabalyokat.

o Kivitelezéskor kilonds gondot kell forditani a talaj és term&fold védelmére. Torekedni kell a
kornyezetbarat technolégiak alkalmazasara.

e Az orszagos, helyi jelentségii védett természeti és Natura 2000 terlleten csak a teriiletileg
illetekes Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly altal
jovahagyott jogerds kérnyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a
kornyezetvedelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartéasaval. A jévahagyott jogerés
kérnyezetvédelmi engedély mindig elérhetd legyen a munkavégzés helyszinen.

» Be kell tartani a Foldhivatal hatésagi el6irasait az iddleges foldterilet kivonasi engedélye
szerint, a terlletileg illetékes Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Novény- és
Talajvédelmi Igazgatdsag szakhatdsagi hozzajarulasaban tett eléirasokat az ideiglenesen
mas celra igenybevett foldterliletek Ujrahasznositasara vonatkozdan.

o Kivilelezés ulan a talajszerkezelet és a természetes névénytakardt eredeti allapotanak
megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, felljitasa soran térekedni
kell arra, hogy az elSidézett kbrnyezeti hatasok ne okozzak a talaj termdképességének
csOkkeneését.

¢ Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezbdjenek.

» AKivitelez6, ha veszélyes anyagot és keveréket tarol, hasznal, szallit, (igy azt csak a
vonatkozo jogszabalyi el6irasok betartdsa mellett teheti. Veszélyes anyagokkal és
keverékekkel a tevékenység kizardlag a tertiletileg illetékes Megyei Kormanyhivatal ANTSZ
engedelyevel végezhetd. A tevékenységhez hasznalt veszélyes anyagok, keverékek 16
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pontos, magyar nyelvi biztonsagi adatlapjarél gondoskodni kell, és az eldirasoknak
megfelelden minden érintett szamara elérhet6 helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok
és keverékek veszélyességérdl tajékoztatni kell az anyagot hasznalo, vagy azzal
erintkezesbe kerlil6 személyeket. Kémiai biztonsaggal kapcsolatos feladatok ellatasaért a
Kivitelezé felel. A hianyossagok miatt kiszabott eljarasi birsag a Kivitelezét terheli.

» AKivitelezd hulladék keletkezése esetén koteles betartani a vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseket €s hatosagi elSirasokat. A Kivitelez6 rendelkezésére bocsatott (atadott)
tertleten, felvonulasi létesitményben, a helyiségekben gondoskodik a kérnyezetszennyezés
megel6zesérdl, a keletkezett hulladékok, kdrnyezetszennyezd anyagok, szabalyoknak
megfeleld gydijteserdl, tarolasardl és elszallitasardl. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kételezettségekrél szold 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet
vegrehajtasa a Kivitelez6 vagy alvallalkozéjanak a kotelezettsége és felelGssége.

o Kivitelezd vagy alvallalkozdja tevékenység sorén keletkezé hulladékokat koteles az
eldirasoknak megfelel6en arra jogosult, az adott hulladékra vonatkozoan érvényes hatosagi
engedéllyel rendelkezé szallitoval elszallittatni, valamint érvényes hatésagi engedéllyel
rendelkez6 kezel6nek atadni. A hulladékokat kornyezetszennyezést kizaré médon zart,
fedett helyen, feliratozva, HAK (Hulladék Azonosité Kéd) kéd feltiintetésével, fajtanként
elklonitve kell gydjteni. Amennyiben nincs mod a fedett helyen valé gytijtésre, Ggy a
hulladékokat a gyUjtéedényzetekkel és karmentt eszkozokkel egyditt le kell fedni ugy, hogy
az a csapadékvizzel valo érintkezést kizarja. A munka sorén kitermelésre keriilé fold és
egyeb inert hulladék pl.: betontérmelék, aszfalt egyéb vegyes épitési és bontasi inert
hulladékokat a Kivitelezé a sajat nevében koteles leadnia Megrendelé szerzédéses
hulladék atvevé partnereinél, vagy az atvételre engedéllyel rendelkezd mas hulladékkezeld
cegnél. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet végrehajtasa a Kivitelezd
vagy alvallalkozojanak a kotelezettsége és feleléssége. A munka lezarasat és az
elszamolast a Megrendel¢ illetékes munkavallaléja csak abban az esetben
kezdeményezheti, amennyiben a Vallalkozo az:

Epitési, bontasi tervben;
Hulladékgazdalkodasi terv, az EON hulladékkévetd rendszerbe torténd
betbltéssel;
ill. szlikség esetén a dokumentaltan madositott tervben meghatarozott bontott
anyagokkal maradéktalanul elszdmol.
A munkaterlleten a tevékenységbol szarmazo hulladék nem maradhat.

e Tr. allomast ugy kell kialakitani, hogy az felelien meg a vonatkoz6 rendeletnek (a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarél sz616 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyttes rendelet). Az engedélyezési eljarasban, az engedélyezési
dokumentacio részeként el kell késziteni a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a
kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl) 2. mellékletében eldirt
tartalmi kovetelményeknek megfelel zajvédelmi munkarészt.

* A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a
kovetkezdk lehetnek:
Nem veszélyes hulladékok:
Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gbngydlegei, a munkavégzés soran
eltavolitott novényzet maradékai, vissza nem téltheté fold, betontdrmelék, aszfalt
tormelék, stb.
Veszélyes hulladékok: festékes rongy, higitok, olajos rongy, miianyagos kabelhulladék,
stb.

»a Kivitelezés sordn a munkadrokba esé kétéltiieket, hiilléket a betemetés el6tt
Gssze kell gyiijteni és a nyomvonalhoz legkézelebb 16vé vizes élGhelyre (ennek
hianyaban fds, cserjés teriiletre) el kell szallitani!”
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A keletkezett hulladékok szakszerii tarolasar6l valamint az épitési munka
befejezése utan azok elszallitasarol a kivitelezé koteles gondoskodni.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996 évi LIII. torvény

2009. evi XXXVII. torvény
erddgazdalkodasrol

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

4/2008. (VIII.1.) OM. rendelet
1996. évi LV. torvény
vadaszatrol

1995. évi LIII. térvény

1997. évi LXXVIIL. torvény
2003. évi XXVI. torvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
1996. évi LVIII. torvény

266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet

32/20089. (XII. 29.) NFGM rendelet

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

2007 évi CXXIX. torvény
219/2004. (V11.21.) Korm. rendelet
27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet
220/2004. (VI1. 21.) Korm. rendelet
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet
28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet

90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet

225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet

41/2000 (XI1.20.) EGM-K5M rendelet

44/2000 (XI11.27.) EGM rendelet

a természetvédelemrol
az erdordl és az erdd védelmeérdl és az

az erdorol, az erdé védelmérdl és az
erdégazdalkodasrol szold 2009. évi XXXVII.
torvény végrehajtasarol

az erddk tiz elleni védelmérdl

a vadvedelemrdl, a vadgazdalkodasrél valamint a

a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl
az Orszagos Terlletrendezési Tervrdl

az épitbipari kivitelezési tevékenységrél

a tervez6- és szakérté mérntkok valamint
épitészek szakmai kamarairdl

az epitéslgyi és az épitésiiggyel Osszefliggé
szakmagyakorlasi tevékenységekrél

a szakmagyakorlasi jogosultsagokkal,
névjegyzékek vezetésével kapcsolatos

igazgatasi szolgaltatasi dijak beszedésével,
kezelésével, nyilvantartasaval és
visszatéritésevel kapcsolatos részletes
szabalyokrdl

az Epitésiigyi Dokumentacids és Informacics
Kozpontrdl, valamint az Orszagos Epitésiigyi
Nyilvantartasrol

a term6fold védelmérdl

a felszin alatti vizek védelmérdl

a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileteken levé teleplilések besorolasardl

a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl
a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirsl és
azok alkalmazasanak szabalyairdl

a vizszennyez® anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatérertékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol
a kornyezetkarosodas megelézésének és
elharitasénak rendjérdl

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

a hulladékjegyzékrél

az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

a veszeélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

az egyes veszelyes anyagokkal, illetve
készitmeényekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlatozasarol

a veszelyes anyagokkal és veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok ill.
tevékenységek részletes szabalyairol
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2000. évi XXV. tdrvény
2000. evi CXILI. térvény
27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM rendelet

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
140/2001. (V1. 8.) Korm. rendelet

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet

11/2008. (IV. 30.) KvWM rendelet
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

362/2008. (XI1.31.) Korm. rendelet

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
91/2007.(1V.26.) Korm. rendelet
2007. évi LXXXVI. Torvény
382/2007.(XI1.23.) Korm. rendelet

8/2001.(111.30) GM rendelet

4, Méretezés:

a kémiai biztonsagrol

A Balaton kiemelt (idl6korzet terlletrendezési tervének
elfogadasardl és a Balatoni Terliletrendezési Szabalyzat
megallapitasarol

a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

a levegd védelmerdl

egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol
egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarél és a zajkibocsatas mérési
modszerérd|

egyes vedett termeszeti terliletek természetvédelmi
kezeléséert felelds szervekrdl

az erd6érél, az erdd védelmeérdl és az erdégazdalkodasrol
sz0l6 2009. évi XXXVII. térvény végrehajtasarol

a Nemzeti Hirkozlési Hatdsag eljarasaban
kozrem(ikédd szakhatdsagok kijeldlésérdl, valamint
egyes szakhatosagok kozremiikdodésének
megsziineéserdl és modositasardl

a koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

a veszelyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrél

a természetben okozott karosodas mértékének
megallapitasardl, valamint a kdrmentesités
szabalyairol

a villamos energiarol

a villamosenergia-ipari épitésligyi hatosagi
engedélyezési eljarasokrol

a Villamosm( Miiszaki Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérél

Eredd meéretezési teljesitmény MSZ 447-98/1M:2002 alapjan

Eredd meretezési teljesitmény MSZ 447-98 2.2.3

Pe:
n:
Pm:
e:
Pf:
P

az eredd méretezési teljesitmény (kW )

a fogyasztasi helyek (lakasok szama)

a fogyasztasi hely méretezési teljesitménye ( kW )
egyidejlségi tényezd

a ftés teljesitménye (kW)

a vizmelegito teljesitménye ( KW )

fajlagos ellenallas (Q* mm?/m)

vezeték hossza (m)

fazis feszlltség (V)

tervezett szigetelt vezeték keresztmetszet (mm? )
méretezési terhel6 aram (A)

feszlltségesés %
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Pe=n#*e*P, +Pt +P,

Im =

Pe«1000
3*-11‘}'

A csatlakozo fesziiltségesése £=0,07% igy a valasztott vezeték keresztmetszet a

szabvany eldirasainak megfelel.

5. Erintésvédelem:

Az alkalmazandd érintésvédelem nulldzasos (TN). Nullazas esetében kételez8 a hazi
fémhalézat fémes csatlakoztatasa (EPH) kabelsaruval vagy sinnel az érintésvédelmi
rendszerbe. A csatlakozasi pont kozelében a PEN vezetd foldelése céljabol mindenkor
onalléan is szamottevd foldelét kell telepiteni. Az EPH-ba be kell kétni az épiiletet behalozo
valamennyi fémhaldzatot, vizvezetéket, kozponti flités haldzatot és a fiirdokadat is.
Amennyiben villamvédelem létesll, ugy annak foldelését egyesiteni kell az er6saramu
foldeléssel.

Amennyiben a fogyasztas mérdhelyrél szabadtéri késziilékek is lizemeltethetdek
lesznek, esetleg épitkezés fog zajlani, Gigy a fogyasztéi mért oldalon aramvédoé
kapcsol6 elhelyezése is kotelez6 kiegészité érintésvédelemként!

Az elkeszilt kabelhalézatot - Uzemi feszlltség ald helyezés elétt - 500 V-os hélozat
szigetelésvizsgald mliszerrel meg kell mérni. Ennek eredményét megfeleld jegyzékényvben kell
foglalni és az E.ON Dél-dunantuli Aramhalozati Zrt. részére 4t kell adni az izembehelyezési
eljaras keretében.

6. Anyagjegyzék:

Anyag Mennyiségi egység Mennyiség
Kébel NAYY-J 4x25mm? m 9

Kabeljelz6 szalag m 4
Végelzard 4x16-50mm? db 2
Véddcsé mia. atm. 63KPE m 4
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