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ELOTERJESZTES

Szigetvar Viros Onkormanyzata Képvisel6-testiilete
Gazdasagi, Pénziigyi és Varosfejlesztési Bizottsaganak
2018. majus -iiilésére

Targy: Az E.ON Dél-dunantiili Aramhalézati Zrt. részére tulajdonosi hozzajarulis a
Szigetvar, Bem u. 7. sz., 2019. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatasa
targyd munka vonatkozasaban a Szigetvar, belteriilet 1966. hrsz. alatti
ingatlant érinté villamos foldkabel épitéséhez

Eloterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester
Tisztelt Bizottsag!

Az E.ON Dél-dunantali Aramhalézati Zrt. (7626 Pécs, Buza tér 8/A.) a Szigetvar, Bem u. 7.
sz., 2019. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatdsdhoz sziikséges csatlakozd foldkabel
épitését tervezi. A terveket az SMHV Energetika Kft. (Horvath Dezs6 tervezd) készitette.

A tervezd a benyujtott miszaki tervdokumentaciod szerint, a villamos foldkabel épitéséhez
tulajdonosi hozzajarulast kér a Szigetvar, belteriilet 1966. hrsz. alatti - kivett kozteriilet
megnevezésl - onkormanyzati tulajdonban 1évo ingatlan vonatkozasaban.

A miiszaki tervdokumentici6 szerint a villamos kabel f6ldkabeles megoldassal kertil
kialakitasra, a tervdokumentaciéban foglaltak szerint.

A tervezett miiszaki megoldas Szigetvar Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
29/2017. (XI1.21.) szamu Szigetvar varos helyi épitési szabalyzatarol sz6l6 rendeletének
megfelel.

A benyujtott kérelem (1. sz. melléklet), a miiszaki tervdokumentacid (2. sz. melléklet), az
érintett ingatlan tulajdoni lapja (3. sz. melléklet), valamint a térkép masolat (4. sz. melléklet)
az eloterjesztéshez csatoldsra keriilt, a teljes kérelmi dokumentacidé a Bizottsagi iilés soran,
valamint a Polgarmesteri Hivatalban munkaidében megtekintheto.

Szigetvar Varos Onkormanyzata Képviseld-testiletének Szervezeti €s Milkodési
Szabélyzatarol sz616 1/2011. (1.21.) Onkorméanyzati rendeletének 3. szamu melléklete I11/1.
pont, a Gazdasagi, Pénziigyi és Varosfejlesztési Bizottsdgra atruhazott hataskorok k) pontja
alapjan az 6nkormanyzati tulajdonost jognyilatkozatok kérdésében a Gazdasagi, Pénziigyi és
Varosfejlesztési Bizottsag dont.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Gazdasagi, Pénziigyi és Varosfejlesztési
Bizottsagot, hogy déntsén ,,Az E.ON Dél-dunantili Aramhalozati Zrt. részére tulajdonosi
hozzajarulas a Szigetvar, Bem u. 7. sz., 2019. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatasa
targyd munka vonatkozasiban a Szigetvar, belteriilet 1966. hrsz. alatti ingatlant érintd
villamos foldkabel épitéséhez” targyu eldterjesztésrol.



Hatéarozati javaslat:

Szigetvar Véaros Onkormanyzata Képviselé-testilletének Gazdasagi, Pénziigyi és
Viérosfejlesztési Bizottsaga ,,Az E.ON Dél-dunantali Aramhalozati Zrt. részére tulajdonosi
hozzajarulas a Szigetvar, Bem u. 7. sz., 2019. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatasa
targyd munka vonatkozasaban a Szigetvar, belteriilet 1966. hrsz. alatti ingatlant érintd
villamos f6ldkabel épitéséhez” cimi elOterjesztést megtargyalta és az alabbi hatirozatot
hozza:

1. Szigetvar Varos Onkorméanyzata Képviseld-testilletének Gazdasagi, Pénziigyi és
Viarosfejlesztési Bizottsaga az E.ON Dél-dunantuli Aramhélézati Zrt. részére
tulajdonosi hozzajarulast ad a mellékelt miiszaki tervdokumentacioban foglaltak
szerint a Szigetvar, Bem u. 7. sz., 2019. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatasa
targyt munka vonatkozasaban a Szigetvar, belteriilet 1966. hrsz. alatti ingatlant érint6
villamos foldkabel épitéséhez az alabbi kikotésekkel:

e Az épités soran felbontott 6nkormanyzati teriiletet legalabb az eredeti allapotnak
megfelelden allitsa helyre.

e A kivitelezési munkalatok megkezdése a kéztertilet-kezeld Kisvaros Nonprofit Kft.
(Szigetvar, Dedk F. tér 16.) elozetes engedélyével, a munkak végzése az
engedélyben foglalt eldirasok szigoru betartasaval torténhet.

e A tulajdonosi hozzdjarulds nem mentesiti kérelmez6t a sziikséges egyéb
engedélyek, hozzéajarulasok beszerzése alol.

e Kivitelezési munkat érvényes kozteriilet hasznalati engedély birtokdban lehet
végezni. Az engedély iranti illetékkoteles kérelem a Szigetvari Polgarmesteri
Hivatal Kozigazgatdsi Osztalyan nyujthaté be a kivitelezési munka pontos
id6tartamanak ismeretében.

2. Szigetvar Varos Onkormanyzata KépviselS-testiiletének Gazdasagi, Pénziigyi és
Varosfejlesztési Bizottsaga felkéri a varos polgarmesterét, hogy ezen hatarozat
megkiildésével tajékoztassa kérelmez6t, valamint a Kisvaros Nonprofit Kft-t

dontésérol.
FelelOs: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiikodo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hataridé: 5 napon beliil

Szigetvar, 2018. majus 17.
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Szigetvar, Bem utca 7. (2019 hrsz.-(1) szamu ingatlan
villamos energia ellatasa
cim( munkahoz

Tisztelt Holgyem/Uram!

A fenti. 0,6/1kV-os csatlakoz6 kabel elhelyezése érdekében, kérjilkk a tulajdonosi
hozzajarulas kiadasat. A létesitmény elhelyezését a munkalatok helyét a mellékelt

miszaki leiras és a nyomvonalrajz tartalmazza.

Az épitendd csatlakozokabel létesitésével kapcsolatos kérdésiikre Szakacs Zalard a
20/2412304-es, telefonszamon készséggel valaszol.

Szives egyuttmikddésiiket elére is kdszonjlk.

Pécs, 2018.05.14.

Melléklet: 1 pld. nyomvonalrajz

1 pld. miszaki leiras

SMHY Em;r ,k!a Kit.
7630 6cs
S\’alhub Ut

.........................................

Szakacs Zalard
tervez6
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Fogyasztéi csatlakozé miiszaki
dokumentacidja

foldkabel épités esetén

Munka megnevezeése:

Szigetvar, Bem utca 7. (2019 hrsz.-u) szamu

ingatlan villamos energia ellatasa
cim{ munkahoz

2018.

Igénybejelents: Gombos Agnes

Készitette: SMHV Energetika Kift.
7630 Pécs, Pécsvaradi ut 10.
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Il. CSATLAKOZO MUSZAKI DOKUMENTACIO
1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Horvath Dezs6 a(z)

Szigetvar, Bem utca 7. (2019 hrsz.-() szamu ingatlan villamos energia ellatasa
targyi létesitmény felel6s tervezdje

a Munkavédelemrdl sz6l6 1993 évi XCIII. térvény 19.8.(2) bekezdésében,
a T(iz elleni védekezésrdl sz6l6 1996 évi XXXI. térvény 21.§.(3) bekezdésében, tovabba
a 8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmii Mlszaki Biztonséagi
Kévetelményei Szabalyzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjaban elirt kotelezettségek alapjan

az alabbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett Uj villamos berendezésnek (meglévd berendezés, atalakitott, bovitett részének) a
tervei, a valamennyi rajuk vonatkozé (kiadasi évszammal is megadott) felsorolt nemzeti
szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktdl valé eltérésre nem volt sziikseg.

A terv megfelel az EON Dél-dunantuli Aramhalozati Zrt. Munkavédelmi-, Tizvédelmi-,
Koérnyezetvédelmi eljarasaiban, utasitasaiban megfogalmazott eléirasoknak, az érvényben lévé
tipusterveknek, tovabba a megbizé belsd Ugyrendjeiben, technolégiai utasitasaiban
foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tlizvédelmi és tizmegel6zési, valamint lizemeltetési
szempontbol megfeleld biztonsaguak.

A tervezés az alabbi torvényi eldirasok, és jogszabalyok:
e 1993. évi XCIIl. térvény a Munkavédelemrél
e 1996. évi XXXI. térvény a Tz elleni védekezésrol.
o 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az orszagos TUzvédelmi Szabalyzat kiadasarol
e TvMI 7.1:2015.03.01. a Tlizvédelmi Mdszaki lranyelv

« 8/2001. (lil. 30.) GM. rendelet Villamosm{ Mdiszaki - Biztonsagi Koévetelményei
Szabalyzat kiadasarol
« Banyatdrvény végrehajtasara kiadott 203/1998 (XI1.19.) Korm. r. 19/A és 19/B §
Gazeloszté Vezeték Biztonsagi Szabalyzat,
valamint az EON. Hungaria Zrt. munkaszervezeteinél kotelezé érvénylvé nyilvanitott villamos
szabvanyok szerint tértént.

Kijelentem tovabba, hogy:
e a megkeresetteken kiviil mas hatésagot, kézmlivet, és ingatlantulajdonost a létesitendd
halézat nem érint,
e a létesitendd halozat az altala érintett ingatlanok hasznalatat lényegesen nem
akadalyozza.

Kelt: Pécs, 2018-05-14. \

Horvath Dezsd
EN-T-02-0749
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2. Mdszaki leiras és fejezetei:
2.1. Alapadatok:

Beruhazé: E-ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt.
7626 Pécs, Buza tér 8/A

Tervezé: SMHV Energetika Kit.

. 7630 Pécs, Pécsvaradi ut 10.

Uzemeltetd: E-ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
7626 Pécs, Buza tér 8/A

Kivitelezo: SMHYV Energetika Kit.
7630 Pécs, Pécsvaradi ut 10.

Teljesitmény igény: igénybejelentd szerint

Fogyasztasi hely cime: igénybejelent6 szerint

2.2. Kozcélu halozat leagazasi pont:
A nyomvonalrajzon feltiintetett 0,4kV-os halézat, a Bem utca terlletén elhelyezkedd 17.szamu
B.10-200 tipusu oszlopanak 3x95+25/95mm? SSZV héaldzata a halézati leagazé pont.

2.3. Elézmények:
Tervezési feladatunk az igénybejelentében feltiintetett ingatlan féldkabeles villamos energia

ellatasanak villamos kiviteli tervezése.

A létesitendd csatlakozo foldkabel a teriletileg illetékes aramszolgaltatd, a fogyasztasmeérés
pedig az igénylé rendszerhasznalé beruhazasaban valosul meg.

Megbizasunk targya az ingatlan villamos energia ellatdsdhoz megfelel6 atviteli képesseéggel
rendelkezé foldkabeles csatlakozé megtervezése.

2.4. Adatszolgaltatas:
Tervezési alaptérképet, foldhivatali térképmésolatot, tulajdoni lapokat a megbizé nem bocsatott
rendelkezésiinkre. Az E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt. szakagi nyilvantartasabol
dolgoztunk, igy a rendelkezésinkre bocsatott adatokért, az azokbdl eredd téves
kovetkeztetésekért a tervezé semminemli felelésséget nem vallal.

2.5. Tervezési és tulajdoni hatarok:
A tervezési terlllet a meglévd 17.szamu betonhal6zati oszlop és a tervezett mérdhely kézotti
fogyasztdi csatlakozé szakasz.

2.6. Kornyezeti, tiizrendészeti besorolas, veszélyességi 6vezetek
A tervezési teriileten a kérnyezetnek nincsenek szélséséges hatdsai, a kornyezet nem

szennyezett, a meteorolégiai viszonyok atlagosak, a talaj nem hajlamos a magas talajvizszint
elérésére. A tervezett halézat a kérnyezetre nem gyakorol karos hatast, azt nem szennyezi.

A tervezett villamosmi biztonsagi évezete a 2/2013. (1. 22.) NGM sz. rendelet szerint a kabel
killsé alkotéjanak mindkét oldali szélétél szamitott 1,0-1,0 méter tavolsagban levo fuggdleges
sikokig terjed.

2.7. A nyomvonal részletes leirasa:
Az épitendd kabel a meglévd 17.szaml oszloprél indul és a nyomvonalrajz szerint halad 18m-
t a Bem utca kozteriletrdl a Bem utca 7. (2019 hrsz.-i) szamu ingatlan épitendé
fogyasztasmérd szekrényig. A nyomvonal keresztezi, érinti a Bem utca 7. szamu ingatlan el6tti
terilletén, betonozott jardat. A viz,- szennyvizvezetékek nyomvonala bizonytalan, ezeért dvatos
kézi foldmunka szikséges. Az érintett kézmiiveket 6vatos kézi foldmunkaval meg kell
kutatni, és mechanikai védelembe kell helyezni.

Az épitendd foldkabel NAYY-O 4x25 mm? 0,6/1 kV tipust. A kabelvezeték oszlopon levé végeét
RAYCHEM tipust kultéri végelzaréval kell szerelni, a kabel ereket UV sugarzasvedd
zsugorcsovel kell burkolni. A csatlakozé kabelt a szekrénybe 63 mm atméréji KPE mulanyag
védéesdben kell bevezetni tigy, hogy a véddcsé a talaj szintje alatt 0,5 m mélységben induljon.
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A csatlakozo kabelt mianyag 63 mm atméréji védécsébe kell helyezni a mas kézmivekkel
térténd keresztezési és megkozelitési helyeknél (vizvezetéki halézat, gazvezetéki haldzat,
tavkozl foldkabel haldzat) Ggy, hogy a keresztezésnél mindkét iranyban 1-1 métert talnyuljon.
Az épitési munkak befejeztével a kozterlletet a lehetd legrévidebb idén belll az eredeti
allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. Az egyes kézmivekkel a szabvanyos keresztezési
és megkozelitési tavolsagokat be kell tartani. A meglévé kdzm(ivek pontos helyérdl kutatéarok
asasaval kell meggy6zddni a végleges nyomvonal kialakitasa elétt. A tervezett nyomvonal az
alabbi k6zmii Gzemeltetdk haldzatat érinti:

o E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt., 7400 Kaposvar, Guba S. u. 57.

A tervegyeztetési jegyz6konyvekben és szakhatésagi hozzajaruldsban foglaltakat be kell
tartani, a szilkséges szakfeligyeleteket meg kell rendelni. A csatlakozd foldkabelt egy
hosszban, 6sszekdtd alkalmazasa nélkil kell Iétesiteni.

2.8. Fogyasztas méréhely kialakitasa:
Az épitendd fogyasztasmérd szekrénynek az aramszolgaltatonal rendszerengedéllyel kell
rendelkeznie. A fogyasztasmérd szekrényt a nyomvonalrajz szerinti helyen és maédon kell
elhelyezni. Ezen a helyen a kabelt KPE 63 mm atmérdji véddcsébe kell helyezni mechanikai
védelmének és késdbbi cserélhetéségének biztositdsa végett. A szekrény alsd széle legalabb
0,6 m-re, a szamlalomd legfeljebb 1,8 m-re legyen a talajszinttél.

2.9. Fogyasztoi vezetékhalozat kialakitasa (mért févezeték):
A fogyasztasméré szekrénytdl a létesitmény fogyasztéi fOeloszté szekrényéig a mert
févezetéket a fogyasztd épiti ki. A mert févezeték legkisebb keresztmetszete 16 mm? Al vagy
10 mm? Cu legyen.

2.10. Kabelek fektetési technolégia:

A kabelek fektetési mélysége szabalyozott terepen min. 0,7 m lehet. Szabalyozatlan terepen
a fektetési mélység min. 1 m. Ut alatt védécsében min. 1,2m. A kijelélt nyomvonalon a
kabelarkot kézi asassal kell kialakitani. Ugyelni kell a fold feletti &s a foldalatti Iétesitmények
biztonsagara. A kabelarok 0,4 m széles legyen. A kabelarok kiasasa soran a fels rétegébdl
kiemelt talajt klén kell helyezni az alsé rétegbdl kiemelt talajtol, ugy hogy oOssze ne
keveredjenek. Betemetés soran forditott sorrendben kell vissza télteni a kilénb6z6
mindségl talajokat, hogy a termétalaj feltl maradjon.

A kiasott kabelarok aljan darabos és éles targyak, amelyek a kabel sérilését
okozhatjak, ne maradjanak. A kabelt min. 10 cm-es folyami homokbdl készult agyazd
rétegre kell fektetni és legalabb 10 cm vastagsagu homokkal, kell lefedni.

Altalaban a fektetési mélység felében, de a kabel felsd alkot6jatdl legalabb 0,35 m-re 100 x 0,2
mm- es sarga szin( jelzészalagot kell elhelyezni. A munkalatokat tgy kell végezni, hogy a kabel
burkolata ne sériiljon meg. A kabelre megadott legkisebb hajlitasi sugarat be kell tartanil

Mas kézmlvek keresztezési helyén a kabeleket D=63 mm-es miianyag védbcsdbe
kell helyezni. A védécs6 1 - 1 m-rel nydljon tal a keresztezési helyen.

Jelen terv a mellékelt tervezéi nyilatkozatban felsorolt vonatkozd szabvanyok,
munkavédelmi el6irasok figyelembevételével készuit, melyeket a kivitelezés soran is be kell
tartani.

2.11. ORGANIZACIOS FEJEZET

e A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a kdzmlivek egyeztetésere
vonatkozéan a jegyzdkényv, a miiszaki leirds és az organizaciés fejezet tartaimaz
eldirasokat.

¢ A kivitelezés megkezdése elétt a burkolat és zoldterilet bontasi munkékra az engedélyt
Polgarmesteri Hivataltol meg kell kérni.




Munka cime: Szigetvar, Bem utca 7. (2019 hrsz.-1) szamu ingatlan villamos energia ellatasa

A tervben szerepld egyeztetési jegyzékonyvekben eléirt feltételeket eldirasokat be kell
tartani.

A kivitelezés megkezdése elétt az egyeztetési jegyzOkonyvekben eldirt kovetkezd
tizemeltetdkié! szakfelligyeletet kell kérni:

A munkaterilet atadas-atvételérdl jegyzékonyvet kell felvenni.

A munka soran nem jaratos, (bevezetendd, Uj technologia alkalmazand6): NINCS

A kivitelezés megkezdése elétt az erésarami kabel nyomvonalat ki kel tdzetni.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozo szabvanyok eléirasait.

Kilénds gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és fesziltség ala helyezések
szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szilkséges feszlltségmentesitések idejét az illetékes aramhalédzati egységgel kell
egyeztetni, majd megkemni.

A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziltségmentesitések varhato idétartamard! az
érintett lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e parhuzamosan halad6 es
keresztezd kdzmiivek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utan, ha szikseges,
a nyomvonalon kutatogddroket kell kidsni, és tovabbi pontositassal kell meghatarozni a
kdzm(ivek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozml megserll, arrél annak
tzemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kézlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett halézatépités idétartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell az
érintett szakaszon a kézlekedés és a munkavégzoék biztonsagat szavatolni kell.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet.

A kabelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

Az épités soran, munkaterilet elhagyasa elétt és a kivitelezes befejeztével az igény-
bevett jardat, zold-, magan- és kézteriletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell
allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani. ]
A meglévs kézmivek koézelében 2-2 m-es tavolsagon belll csak kézi féldmunka
végezhetd.

2.12. KABELHALOZATI TERV MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetdnek és az ott dolgozénak a technolégiai és
miiveleti utasitasokban szereplé elbirasok elsajatitasdval és megfeleld szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznitk a biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technolégiai utasitasokban meghatérozott szerszamoknak és
egyéni véddeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk.

Minden egyes technolégiai és miveleti utasitds részletesen kitér a betartand6
munkavédelmi elirasokra és sziikséges véddeszkozokre.

A kabelfektetés elbkészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozoan a
jegyzokonyv, miiszaki leirds és az organizaciés fejezet tartalmaz eléirasokat.

A kabel tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a parhuzamosan haladé és a
keresztezd kdzmiveket, felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utan a tervezett
nyomvonalon 20 m-enként kutatégédroket kell kidsni és tovabbi pontositassal kell
meghatarozni a kézmivek tényleges helyzetet.

Fokozott gondossaggal végzendé a meglévd (zemel6 kabelek kozeleben a
munkavégzeés.

A kiasott kabelarkot, munkateriletet a gyalogos és gépjarmii kozlekedés biztonsaga
érdekében a hatésagi KRESZ eldirasok illetve a figyelembevételével 1m magas
véddkorlattal kell elzarni. Az elzart munkaterilet hatarait alkalmas moédon elhelyezett
jelzbtablakkal, szurkilet bealltakor jelzélampakkal kell ellatni.

A kabelarkok mentén Iévs éplletekbe, zemekbe, stb. valé zavartalan és baleset-
mentes kozlekedés lehetévé tételére megfeleléen méretezett, mindkét oldalan korlattal
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ellatott atjardkat kell 1étesiteni.

e« Az el nem keritett munkahelyek és munka fellleteknél a kéz és egyeb terlletek
feleljienek meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

« A kabelnyomvonalon a kabelvonal azonositisa céljabol a kabelre kabeljelz6t kell
elhelyezni az MSZ 13207:2000 szerint. A kabeljelz6 felirat a "Kabeljelzd rendelélap”
szerint legyen.

« Akabelarok betakarasa el6tt a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

o Kilénés gondot kell forditani a meglévé kabelek beazonositdsédra, a fesziltség-
mentesitések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

o« Az Ulzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a féldelés
révidrezarok és egyéb eszkozok eltavolitasanak tényét.

o Akabeléarok sziikség szerinti tamolasardl gondoskodni kell.

« Aterven jelélve vannak az egyeztetett kdzmiivek.

o Egyéb informaciok a munkavégzés kornyezetére

- Terep viszonyok: normal

- Talajmechanikai viszonyok: |-V talajosztaly

- Alkalmazott technoldgiak: érvényben lévé elbirasok szerint

- Anyagszallitas: érvényben lévo elbirasok szerint

e« Az MSZ 13207:2000 szabvany elbirasai szerint a kabel szerelésének megkezdese elbtt
kabelszakaszonként:

- szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,

- meg kell mérni az erek szigetelési ellenallasat a 7.3. szakasz szerint.

- A kabel szerelési munkainak befejezése utdn a teljes kabelhalézaton az
Uzembe helyezést megelézéen el kell végezni a 7.2, 7.3., 7.4., és 7.5.
szakaszok szerinti vizsgalatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembevett f6bb szabvanyok:

MSZ 172-2:1994, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2012, MSZ 1600-11:1982, MSZEN 61936-

1:2011, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ

ISO 3864-1:2009, MSZ 2364, MSZ HD 60364 szabvanysorozat

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitasok, jogszabalyok:

E.ON Hungaria Zrt. vilamos halézatokat Uzemeltetd terlletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmdi biztonsagi évezetérdl

8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosm(i Mlszaki - Biztonsagi Koévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

2.13. TOZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

e Az E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt. teriletén a tiiz elleni védekezés feladatait a
vallalat Tlzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

e A Tlizvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed azokra az idegen munkavallalokra is, akik az
E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt. telephelyein, a vallalat altal Gzemben tartott
berendezéseken munkat végeznek, a munkavégzésre vonatkozd tlzveédelmi
kotelezettségeket a megrendelének és a kivitelezének keretszerzédében kell régziteni.

e Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszerl tlzveszélyes
tevékenység végzésére kerill sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.

e A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Dél-dunantuli
Aramhalézati Zrt. Tlizvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

e A Kkivitelezést kdvetden a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tlizvédelmi el6irasok, szabvanyok betartasarél

Kabelszerelvények készitése, technoldgiai melegitése
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A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok eléirasait, az
érvényben 1évd technoldgiai utasitasok elirasait. A kabelszerelvények kornyékét 2 m-es
korzetben a keletkezd kabelhulladéktol és égheté anyagoktél meg kell tisztitani.
Gondoskodni kell a munkagddérben a tébbi kabel letakarasarél. A melegitési hely
kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani, és a munkateriletet el kell keriteni.

A targyi munka soran felmeriilé tlizveszélyes tevékenységek: kabelszerelvények melegitése

Fontosabb tlizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény

261/2009. (X1.26.) Korm. rendelet

30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet
54/2014 (XI1.5.) BM rendelet
TvMI 7.1:2015.03.01.

4/2008. (V!iI.1.) OM. rendelet

12/2007. (IV.25.) OTM rendelet

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet

8/2001. (11.30.) GM rendelet

a t(iz elleni védekezésro!, a mliszaki mentésrél és a
tlizoltésagrol

a tlizvédelmi hatdsagi feladatokat ellatd
szervezetekrdl és a tlizvédelmi hatésagi tevékenység
részletes szabalyaird!,

a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl

az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasardl

a Tlizvédelmi Miszaki Iranyeiv

az erdok tliz elleni védelmérdl

a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabvanyokrol

a tiizvédelmi megfeleléségi tanusitvany beszerzésére
vonatkozo6 szabalyokrél

a Villamosmii Mlszaki — Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérél

Fontosabb tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly éltal kételezé érvényivé nyilvanitott

szabvanyok:

MSZ 2364 szabvanysorozat

MSZ 151 szabvanysorozat
MSZ 1585:2012

MSZ 1600 -11:1982

MSZ 1600 -16:1992

MSZ EN 61936-1:2011

MSZ 6292:2009

MSZ 13207:2000

Eptletek villamos berendezéseinek Iétesitése
Erésaramu szabadvezeték

Erdsaramu {izemi szabalyzat

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli erésaramu villamos berendezések

szamara

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-néal nagyobb
fesziltségli erésaramu villamos berendezések szamara

Gézpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges

fesziiltségli er6saramu kabelek és jelzOkabelek




Munka cime: Szigetvar, Bem utca 7. (2019 hrsz.-U) szamu ingatlan villamos energia ellatasa

kivalasztasa, fektetése és terhelhetésege

MSZ 15633-1:1992 Egheté folyadékok és olvadékok tarolo- és
MSZ 15633-2:1992 kiszolgalé létesitményeinek, berendezéseinek
MSZ 15633-3:1992 tlizvédelmi eldirasai

MSZ 15633-4:1992

Fontosabb utasitasok:

E.ON Hungaria Zrt. villamos halozatokat tizemeltetd teriletileg illetékes munkaszervezeteinek
kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés soran a munkateriletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfeleld
anyagokat kell kiszallitani, hogy felugyelet nélkul anyag a terileten ne maradjon. Amennyiben
ez nem valdsithaté meg, a helyszin adottsagainak megfeleléen bekeritett, zarhato teruleten kell
a felhasznalandé anyagok védelmérél gondoskodni.

2.14. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az E.ON Dél-dunantali Aramhalézati Zrt. mikddési terlletén a koérnyezetvédelmi
feladatokat a ,Részvénytarsasag Kornyezetvédelmi Szabalyzata® tartalmazza.

A kornyezetvédelmi Szabdlyzat hatélya kiterjed azokra az idegen munkavailalokra,
kivitelezokre is, akik az E.ON Dél-dunantili Aramhalozati Zrt. telephelyein, az E.ON
Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. altal izemben tartott berendezéseken munkat végeznek.
Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és
vallalkozénak, kivitelezének a kdrnyezet védelmével kapcsolatos koételezettségeit a
keretszerzédésben kell rogziteni.

Kivitelezéskor kiilénds gondot kell forditani a talaj és terméfold védelmére. Torekedni
kell a kérnyezetbarat technologiak alkalmazasara. .

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes novénytakarét eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani. A munkateriletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, felljitdsa soran térekedni
kell arra, hogy az eldidézett kérnyezeti hatasok ne okozzak a talaj termoképessegenek
csokkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a
kovetkezdk lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzés soran
eltavolitott novényzet maradékai, vissza nem tolthetd fold, betontérmelék, aszfalt
tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok: festékes rongy, higitok, olajos rongy, miianyagos kabelhulladék,
stb.

A keletkezett hulladékok szakszerii tarolasarél valamint az épitési munka befejezése
utan azok elszallitasarél a kivitelezé kételes gondoskodni.

kérnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996. évi LIII. torvény a természetvédelemrdl
1995. évi LIlI. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol
1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmerdl

1994. évi LV. térvény a terméfoldrol
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2007. évi LXXXVI. Torvény a villamos energiarol
382/2007.(X11.23.) Korm. a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi engedélyezési
rendelet eljarasokrol

98/2001. (VI1.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUuM a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

egyuttes rendelet megallapitasardl
219/2004. (VII. 21.) Korm. a felszin alatti vizek védelmérdl
rendelet

11/2008. (IV. 30.) KvWM rendelet egyes védett természeti teriiletek természetvédelmi
kezeléséért felelés szervekrol

164/2003. (X. 18) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kételezettségrol

2000. évi XLIIl. Térvény a hulladékgazdalkodasrol
2000. évi CXII. Térvény a Balaton kiemelt (idtl6korzet tertiletrendezési
tervének elfogadasardl és a Balatoni Teriletrendezési

Szabalyzat megallapitasarol.

314/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

8/2001.(111.30) GM rendelet A Villamosm{i Mlszaki - Biztonsagi Kévetelmeényei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

3. Méretezés:
Eredd méretezési teljesitmény MSZ 447-98/1M:2002 alapjan

Eredd méretezési teljesitmény MSZ 447-98 2.2.3

Pe: az ered® méretezési teljesitmény (kW)

n: a fogyasztasi helyek (lakasok szama)

Pm: a fogyasztasi hely méretezési teljesitménye (kW )
e: egyidejlségi tényez6

Pr. a f(ités teljesitménye ( kW)

Py a vizmelegitd teljesitménye (kW)

p; fajlagos ellendllas (Q* mm?/m)

L: vezeték hossza (m)

U fazis feszlltség (V)

A tervezett szigetelt vezeték keresztmetszet (mm? )
Im: méretezési terheld aram (A)

£ fesziltségesés %

Pe= n*e*Pm"'Pf + Py

_ Pex1000 _
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A csatlakozé fesziiltségesése £€=0,29 % igy a valasztott vezeték keresztmetszet

a szabvany el6irasainak megfelel.

4. Erintésvédelem:

Az alkalmazandd érintésvédelem nullazasos (TN). Nullazas esetében kotelez6 a hazi
fémhalozat fémes csatlakoztatasa (EPH) kabelsaruval vagy sinnel az érintésvédelmi
rendszerbe. A csatlakozasi pont kézelében a PEN vezetd féldelése céljabol mindenkor
onalléan is szamottevd foldel6t kel telepiteni. Az EPH-ba be kell kétni az éplletet behal6zé
valamennyi fémhalozatot, vizvezetéket, kozponti fltés halozatot és a flrdékadat is.
Amennyiben villamvédelem létesil, Ugy annak foldelését egyesiteni kell az er6saramu
foldeléssel.

Amennyiben a fogyasztas mérdhelyrél szabadtéri késziilékek is lizemeltethetGek
lesznek, esetleg épitkezés fog zajlani, igy a fogyasztéi mért oldalon aramvédé
kapcsolé elhelyezése is kotelezo kiegészito érintésvédelemként!

Az elkészilt kabelhalézatot - (izemi feszilltség ala helyezés elétt - 500 V-os halézat
szigetelésvizsgald miiszerrel meg kell mérni. Ennek eredményét megfeleld jegyz6konyvben kell
foglalni és az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. részére 4t kell adni az Uzembehelyezési
eljaras keretében.

5. Anyagjegyzék:

Anyag Mennyiségi egység Mennyiség
Kabel NAYY-O 4x25mm? m 31
Kabeljelz6 szalag m 18
Végelzard 4x16-50mm? ' db 2
Védbcsé mia. atm. 63KPE m 21
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