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ELOTERJESZTES

Szigetvar Viros Onkormanyzata Képvisel-testiilete
Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsaganak
2020. jalius 28-i rendes iilésére

Targy: Az E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt. részére tulajdonosi hozzajirulas
megadasa a Szigetvar, 4206 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatasa
targya munka vonatkozasaban a Szigetvar, Kkiilteriilet 0359 hrsz. alatti
ingatlant érinté villamos foldkabel épitéséhez

Eldterjeszt6: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Bizottsag!

Az E.ON Dél-dunénttli Aramhalozati Zrt. (7626 Pécs, Buiza tér 8/A.) a 7900 Szigetvar, 4206
hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatasahoz sziikséges csatlakozo foldkabel épitését
tervezi. A terveket az SMHV Energetika Kft. (felel6s tervezé: Horvath Dezs6) készitette.

A tervezé a benyujtott muszaki tervdokumentacio szerint, a villamos foldkébel épitéséhez
tulajdonosi hozzajarulast kért a Szigetvar, kiilteriilet 0359 hrsz. alatti — kivett kozut
megnevezest - dnkormanyzati tulajdonban 1év0 ingatlan vonatkozasaban.

A miszaki tervdokumentacié szerint a villamos kabel foldkébeles megoldassal kerdil
kialakitasra, a tervdokumentaciéban foglaltak szerint.

A tervezett miiszaki megoldds Szigetvir Varos Onkorményzata Képvisels-testiiletének
Szigetvar varos helyi épitési szabalyzatarol szoldé 29/2017. (X11.21.) szamu rendeletének
megfelel.

A benytjtott kérelem (1. sz. melléklet), a miszaki tervdokumentacié (2. sz. melléklet), az
érintett ingatlan tulajdoni lapja (3. sz. melléklet), a térkép masolat (4. sz. melléklet) az
elbterjesztéshez csatolasra keriilt, a teljes kérelmi dokumentacié a Bizottsdgi ilés soran,
valamint a Polgarmesteri Hivatalban munkaidében megtekinthetd.

Szigetvar Varos Onkormanyzata Képviselo-testilletének Szervezeti és  Miikodési
Szabalyzatardl szolo 1/2011. (1.21.) Onkorméanyzati rendeletének 3. szamu melléklete 111/1.
pont, a Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és Turisztikai Bizottsagra atruhazott hataskorék
k) pontja alapjan az dnkormanyzati tulajdonosi jognyilatkozatok kérdésében a Gazdasagi,
Pénzligyi, Véarosfejlesztési és Turisztikai Bizottsag dont.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és
Turisztikai Bizottsdgot, hogy dontsén ,,Az E.ON Dél-dunantdli Aramhélozati Zrt. részére
tulajdonosi hozzdjarulds megadasa a Szigetvar, 4206 hrsz. alatti ingatlan villamos energia
ellatasa targyt munka vonatkozaséban a Szigetvar, kiilteriilet 0359.hirsz. alatti ingatlant érint6
villamos foldkabel épitéséhez” targyn eléterjesztésrol.



Hatarozati javaslat:

Szigetvar  Varos  Onkormanyzata  Képviselé-testilletének  Gazdasigi, Pénziigyi,
Viérosfejlesztési és Turisztikai Bizottsaga ,,Az E.ON Dél-dunéntili Aramhélézati Zrt. részére
tulajdonosi hozzajarulds megadéasa a Szigetvar, 4206 hrsz. alatti ingatlan villamos energia
ellatasa targyu munka vonatkozasaban a Szigetvar, kiilteriilet 0359 hrsz. alatti ingatlant érint6

villamos
hozza:

foldkabel épitéséhez” cimili eldterjesztést megtargyalta és az alabbi hatirozatot

1. Szigetvar Varos Onkorményzata Képviselo-testiiletének Gazdasagi, Pénziigyi,
Virosfejlesztési és Turisztikai Bizottsaga az E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt,
részére tulajdonosi hozzajarulast ad a mellékelt miszaki tervdokumenticidban
foglaltak szerint a Szigetvar, 4206 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellatasa targyu
munka vonatkozasidban a Szigetvar, kiilteriilet 0359 hrsz. alatti ingatlant érintd
villamos f6ldkabel vezeték épitéséhez az alabbi kikotésekkel:

Az épités soran felbontott dnkormanyzati teriiletet legalabb az eredeti allapotnak
megfelelGen allitsa helyre.

A kivitelezési munkalatok megkezdése a kozteriilet-kezelé Kisvaros Nonprofit Kft.
(Szigetvar, Deak F. tér 16.) elézetes engedélyével, a munkdk végzése az
engedélyben foglalt eldirdsok szigoru betartasaval torténhet.

A tulajdonosi hozzdjaruldas nem mentesiti kérelmez6t a sziikséges egyéb
engedélyek, hozzajarulasok beszerzése alol.

Kivitelezési munkét érvényes kozteriilet hasznalati engedély birtokaban lehet
végezni. Az engedély iranti illetékkGteles kérelem a Szigetvari Polgarmesteri
Hivatal Kozigazgatasi Osztalyan nyujthaté be a kivitelezési munka pontos
id6tartamanak ismeretében.

2. Szigetvar Varos Onkormanyzata KépviselS-testiiletének Gazdasagi, Pénziigyi,
Virosfejlesztési és Turisztikai Bizottsaga felkéri a varos polgarmesterét, hogy ezen
hatarozat megkiildésével tajékoztassa kérelmez6t, valamint a Kisvaros Nonprofit Kft-t

dontésérol.
Felel6s: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiikdo: Csokliné Dr. Valler Méria jegyz6
Dr. Weszner Veronika aljegyzé
Hatarido: 5 napon beliil

Szigetvar, 2020. julius 20.

Dr. Vass Péter
polgérmester /9\ _
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Szigetvar Polgarmesteri Hivatal
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. T LA S 12020.

Tulajdonosi hozzajarulas megkérése a
Szigetvar, Hegyalja 4206 hrsz.-i ingatlan
villamos energia ellatasa
cim( munkahoz

Tisztelt Holgyem/Uram

A fenti. 0,6/1kV-os csatlakoz6é kabel elhelyezése érdekében, kérjik a tulajdonosi
hozzajarulds kiadasat. A létesitmeny elhelyezését a munkalatok helyét a mellékelt
mszaki lefras és a nyomvonalrajz tartaimazza.

Az épitendé csatlakozokabel létesitésével kapcsolatos kérdéstikre Kehi Balint a
20/429-9390-es, telefonszamon készséggel valaszol.

Tulajdonosi hozzajarulés atadasa:
o postai tton
o személyesen

o elektronikusan és postai Gton
e-mail cim(ek): kehi.balint@smhv.hu

Szives egylittmiikédéstket elbre is kdszdnjuk.

Pécs, 2020.07.07.

Melléklet: 1 pld. nyomvonalrajz
1 pld. miiszaki leiras

Kehi Balint
tervezd
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Fogyasztoi csatlakozé miiszaki
dokumentacidja

foldkabel és segédosziop épités esetén

Munka megnevezése:

Szigetvar, Hegyalja 4206 hrsz.-u
ingatlan villamos energia ellatasa
cim( munkahoz

2020.

lgénybejelents: Horvath Laszlo

Készitette: SMHV Energetika Kft.
7630 Pécs, Pécsvaradi tit 10,
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il. CSATLAKOZO MUSZAKI DOKUMENTACIO
1. TERVEZO! NYILATKOZAT
Alulirott Horvath Dezsé a(z)

Szigetvar, Hegyalja 4206 hrsz.-0 ingatlan villamos energia ellatasa
targyi létesitmény felelds tervezdje

a Munkavédelemrdl szold 1993 évi XClII. térvény 19.8.(2) bekezdésében,
a Tiiz elleni védekezésrd! sz616 1996 évi XXXI. torvény 21.§.(3) bekezdésében, tovabba
a 8/2001. (il1. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosm( Miiszaki Biztonsagi
Koévetelményei Szabalyzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjaban eléirt kételezettségek alapjan

az alabbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett Gj villamos berendezésnek (meglévd berendezés, atalakitott, bévitett részének) a
tervei, a valamennyi rajuk vonatkoz6 (kiadasi évszammal is megadott) felsorolt nemzeti
szabvanyoknak megfelelinek. A nemzeti szabvanyokto! valé eltérésre nem volt szlikség.

A terv megfelel az EON Dél-dundntuli Aramhalozati Zrt. Munkavédelmi-, Tlzvédelmi-,
Kornyezetvédelmi eljarasaiban, utasitasaiban megfogalmazott eldirasoknak, az érvényben lévd
tipusterveknek, tovabba a megbizé belsé Ogyrendjeiben, technolégiai utasitasaiban
foglaltaknak. :

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tizvédelmi és tlizmegeldzési, valamint izemeltetési
szempontbél megfeleld biztonséaguak.

A tervezés az alabbi tdrvényi el8irasok, és jogszabalyok:

1993. évi XCIII. torvény a Munkavédelemrdl

19096. &vi XXXI. tdrvény a Tiz elleni védekezésrol.

54/2014 (X11.5.) BM rendelet az orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadésarol
TvMI 7.1:2015.03.01. a Tlzvédelmi Miiszaki Iranyelv

« 8/2001. (ill. 30.) GM. rendelet Villamosmd Muszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat kiadasarol
+ Banyatorvény végrehajtasara kiadott 203/1998 (Xi1.19.) Korm. r. 19/A és 19/B §
Gazeloszto Vezeték Biztonsagi Szabélyzat,
valamint az EON. Hungaria Zrt. munkaszervezeteinél kdtelezé &rvénylivé nyilvanitott villamos
szabvanyok szerint tortént.

e e o ®

Kijelentem tovabba, hogy:
« a megkeresetteken kivill més hatésagot, kézmiivet, és ingatlantulajdonost a létesitendd
halézat nem érint,

e a létesitendd hélézat az altala érinteit ingatianok hasznalatat tényegesen nem
akadalyozza.

Kelt: Pécs, 2020-07-07 \ @

..............................................

Horvath Dezs6
EN-T-02-0749
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2. Elézmények: Villamos teljesitmény és/vagy csatlakozas igénybejelentés:
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3. Miiszaki leiras és fejezetei:
3.1. Alapadatok:

Beruhazo: E-ON Dél-dunantdli Aramhalézati Zrt.
7626 Pécs, Buza tér 8/A
Tervez6: SMHYV Energetika Kit.
7630 Pécs, Pécsvaradi ut 10.
Uzemeitetd: E-ON Dél-dunantali Aramhalézati Zrt.
7626 P&cs, Blza tér 8/A
Kivitelez6: SMHV Energetika Kift.
7630 Pécs, Pécsvaradi ut 10.
Teljesitmény igény: igénybejelentd szerint

Fogyasztasi hely cime: igénybejelentd szerint

3.2. Kézcélu hélézat ledgazasi pont:
A nyomvonalrajzon feltlintetett 0,4kV-os halézat, a 0359 hrsz.-u terlleten elhelyezkedd B10-

400 tipust oszlopanak 3x05+25/95mm2 SSZV halézata a halbzati leadgazé pont.

3.3. Elézmények:
Tervezési feladatunk az igénybejelentdben felttintetett ingatlan féldkabeles villamos energia
ellatasanak villamos kiviteli tervezeése.

A létesitendd csatlakozé foldkabel a terGletileg iletékes aramszolgdltatd, a fogyasztdsméres
pedig az igényld rendszerhasznalé beruhazéasaban valosul meg.

Megbizasunk targya az ingatlan villamos energia elldtdsdhoz megfeleld alviteli képességgel
rendelkezé foldkabeles csatlakozé megtervezése.

3.4. Adatszolgélfatas:
Tervezési alaptérképet, foldhivatali térképmasolatot, tulajdoni lapokat a megbiz6 nem bocsatott

rendelkezésiinkre. Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalozati Zrt. szakagi nyilvantartasabol
dolgoztunk, Igy a rendelkezéslinkre bocsatott adatokert, az azokb6l eredd téves
Kkovetkeztetésekeért a tervezd semminemi felelésséget nem vallal,

3.5. Tervezési és tulajdoni hatarok:
A tervezési tertlet a meglévd halozati oszlop és a tervezett mérshely kozotti fogyasztoi
csatlakoz6 szakasz.

3.6. Kornyezeti, tlizrendészeti besorolis, veszélyességi dvezetek
A tervezési terlleten a koérnyezetnek nincsenek szélstséges hatasai, a kdrnyezet nem
szennyezett, a meteorologiai viszonyok atlagosak, a talaj nem hajlamos a magas talajvizszint
elérésére. A tervezett halozat a kdrnyezetre nem gyakorol kéros hatést, azt nem szennyezi.

A tervezett villamosmii biztonsagi dvezete a 2/2013. (I. 22.) NGM sz, rendelet szerint a kabel
killsé alkotojanak mindkét oldali sz&l&t8l szamitott 1,0-1,0 méter tavolsagban 1évé fuggbleges
sikokig terjed.

3.7. Anyomvonal részletes lelrasa;
Az épitendd kabel a meglévé oszloprdl indul es a nyomvonalrajz szerint halad 9m-t a 0359.
hrsz.-1 utca tertiletén a Hegyalja utca 4206 hrsz.-U ingatlan tervezett fogyasztasmérd
szekrényig. A nyomvonal megkézeliti a 0359 hrsz.-u utca terletén hizédd géz
gerincvezetéket. Az érintett kozmiiveket 6vatos kézi féldmunkaval meg kell kutatni, és
mechanikai védelembe kell helyezni. Szakfeliigyelet sziikséges!

Az épitendd foldkabel NAYY-O 4x25 mm?2 0,6/1 kV tipusti. A kabelvezetek oszlopon lév0 végét
RAYCHEM tipust kiltéri végelzaréval kell szerelni, a kabel ereket UV sugarzasvedd
zsugorcsével kell burkolni. A csatlakoz6 kébelt a szekrénybe 63 mm atmérdji KPE mianyag
védéessben kell bevezetni Ggy, hogy a véddcsb a talaj szintje alatt 0,5 m mélységben induljon.

A csatlakoz6 kabelt miianyag 63 mm atmérdj véddcstbe kell helyezni a més kézmlvekkel
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torténd keresztezési és megkozelitési helyeknél (vizvezetéki halozat, gazvezetéki halozat,
tavkozld foldkabel haldzat) Ggy, hogy a keresztezésnél mindkét iranyban 1-1 métert talnyuljon.
Az épitési munkdk befejeztével a koztertiletet a lehetd legrovidebb idén belll az eredeti
allapotanak megfeleléen helyre kell llitani. Az egyes kozmivekkel a szabvanyos keresztezési
és megkozelitési tavolsagokat be kel tartani. A meglévé kézmiivek pontos helyérdl kutatéarok
4sasaval kell meggyézédni a végleges nyomvonal kialakitasa el6it. A tervezett nyomvonal az
alabbi kézmii (izemeltetsk haldzatat érinti:

¢ E.ON Dél-dunantali Aramhalozatt Zrt., 7400 Kaposvar, Guba S. u. 57.
« E.ON Dél-dunantali Gazhalézati Zrt., 7400 Kaposvar, Guba S. u. 57.

A tervegyeztetési jegyz6konyvekben és szakhatdsagi hozzajarulasban foglaltakat be kell
tartani, a szilkséges szakfeliigyeleteket meg kell rendelni. A csatlakozd foldkabelt egy
hosszban, dsszek6td alkalmazasa nélkil kell l16tesiteni.

3.8. Fogyasztis mérbhely kialakitasa:
Az épitendd fogyasztasmérd szekrénynek az 4ramszolgaltatonal rendszerengedéllyel kell
rendelkeznie. A fogyasztasmérd szekrényt a nyomvonalrajz szerinti helyen és modon kell
elhelyezni. Ezen a helyen a kabelt KPE 63 mm atmeérdjl védécstbe kell helyezni mechanikai
védelmének és késtbbi cserélhetdségének biztositasa végett. A szekrény also széle legalabb
0,6 m-re, a szamlalomi legfeljebb 1,8 m-re legyen a talajszinttdl.

3.9. Fogyaszt6l vezetékhalédzat kialakitdsa (mért févezeték):
A fogyasztdsmérd szekrénytsl a létesitmény fogyasztoi féeloszté szekrényéig a mért

fovezetéket a fogyasztéd épiti ki. A mert févezeték legkisebb keresztmetszete 16 mm? Al vagy
10 mm? Cu legyen.

3.10. Kabelek fektetési technoldgia:
A kéabelek fektetési mélysége szabalyozott terepen min. 0,7 m lehet. Szabalyozatlan terepen

a fektetési mélység min. 1 m. Ut alatt véd6csében min. 1,2m. A kijel6it nyomvonalon a
kabelarkot kézi asassal kell kialakitani. Ugyelni kell a fold feletti és a foldalatti létesitmények
biztonsagara. A kdbelarok 0,4 m széles legyen. A kabelarok kiasasa soran a fels6 rétegéhol
kiemelt talajt kulon kell helyezni az als6 réteghdl kiemelt talajtol, ugy hogy oOssze ne
keveredjenek. Betemetés soran forditott sorrendben kell vissza tolteni a kulonbozd
minéség(i talajokat, hogy a termétalaj felll maradjon.

A kidsott kabelarok aljan darabos és éles targyak, amelyek a kabel sériilését
okozhatjdk, ne maradjanak. A kabelt min. 10 cm-es folyami homokbol késziit agyazéd
rétegre kell fektetni és legalabb 10 cm vastagsagy homokkal, kell lefedni.

Altalaban a fektetési mélység felében, de a kabel felsé alkotojatol legalabb 0,35 m-re 100 x 0,2
mm- es sarga szini jelzészalagot kell ethelyezni. A munkalatokat gy kell végezni, hogy a kabel
burkolata ne sériljon meg. A kabelre megadott legkisebb haijlitasi sugarat be kell tartani!

Mas kézmlivek keresztezési helyén a kabeleket D=63 mm-es mlanyag véddcsdbe
kell helyezni. A védécs® 1 - 1 m-rel nyuljon tdl a keresztezési helyen.

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozd szabvényok,
munkavédelmi eldirasok figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell
tartani.

3.1, ORGANIZACIOS FEJEZET

e A munka elékészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmlivek egyeztetésére
vonatkozéan a jegyzSkonyv, a miiszaki lefras és az organizacios fejezet tartaimaz
el6irasokat.

e A kivitelezés megkezdése elétt a burkolat és zoldteriilet bontasi munkakra az engedélyt
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Polgarmesteri Hivataltél meg kell kérni.

A tervben szereplé egyeztetési jegyzékényvekben eldirt feltételeket eldirasokat be kell
tartani.

A kivitelezés megkezdése eldtt az egyeztetesi jegyzoékonyvekben eldirt kovetkezd
tzemeltetdkis! szakfeliigyeletet kell kérni:

A munkatertlet atadas-atvételérdl jegyzkonyvet kell felvenni.

A munka sor&n nem jaratos, (bevezetendd, (j technol6gia alkalmazand6): NINCS

A kivitelezés megkezdése eldtt az erésaramu kabel nyomvonalat ki kel tiizetni.

A kivitelezés és izembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkoz6 szabvanyok eldirasait.

Kilsnds gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és feszlltség ala helyezések
szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szlkséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes aramhalézati egységgel kell
egyeztetni, majd megkérni.

A kivitelezés megkezdésérdl és a feszliltségmentesitések varhaté idétartamardl az
érintett lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e parhuzamosan halado és
keresztezé kdzmiivek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utan, ha sziikséges,
a nyomvonalon kutatégodrdket kell kidsni, és tovabbi pontositassal kell meghatarozni a
kozmUvek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kézmi megsérll, arrél annak
lizemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett haldzatépités idétartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell az
érintett szakaszon a kozlekedés és a munkavégzdk biztonsagat szavatolni kell.

Uzembe helyezés elbtt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet.

A kébelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

Az épités soran, munkaterilet elhagyasa eldtt &s a kivitelezés befejeztével az igény-
bevett jardat, zéld-, magan- és kézterlletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell
allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A meglévd kdézmivek kbzelében 2-2 m-es tavolsagon belll csak kézi foldmunka
végezheto. .

3.12. KABELHALOZATI TERV MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az oft dolgozénak a technolbgiai és
miveleti utasitdsokban szerepld el6irasok elsajatitasaval és megfeleld szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznitk a biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technolégiai utasitasokban meghatérozott szerszamoknak és
egyéni védBeszkozoknek rendelkezésre kel allniuk.

Minden egyes technolégiai és miiveleti utasitas részletesen kitér a betartando
munkavédelmi eléirasokra és sziikséges véddeszkdzokre.

A  kabelfektetés el6készitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozéan a
jegyzékdnyv, mlszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz eldirasokat.

A kabel tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a parhuzamosan haladé és a
keresztezé kézmiiveket, felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utan a tervezett
nyomvonalon 20 m-enkent kutatogsdroket kell kidsni és tovabbi pontositassal kell
meghatarozni a kézm(ivek tényleges helyzetét.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévd uzemelé kabelek kozelében a
munkavégzes.

A kidsott kabelarkot, munkateriletet a gyalogos és gépjarml koziekedés biztonsaga
érdekében a hatésagi KRESZ eldirasok illetve a figyelembevételével 1m magas
védokoriattal kell elzarni. Az elzart munkaterilet hatarait alkalmas médon elhelyezett
jelzétablakkal, szirklet bealitakor jelzélampakkal kell ellétni.

A kabelarkok mentén 1&vé épiletekbe, Uzemekbe, stb. valé zavartalan és baleset-
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mentes kozlekedés lehetdvé tételére megfelelden méretezett, mindkét oldalan Korlattal
ellatott atjarokat kell létesiteni.

« Az el nem keritett munkahelyek és munka feltleteknél a koz és egyéb terlletek
feleljienek meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

« A kabelnyomvonalon a kabelvonal azonositasa céljabdl a kabelre kabeljelz6t kell
elhelyezni az MSZ 13207:2000 szerint. A kébeljelzé felirat a "Kabeljelzd rendelblap"
szerint legyen.

« A kabelarok betakarasa elétt a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

« Kulonés gondot kell forditani a meglévé kabelek beazonositasara, a feszliltség-
mentesitések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

o Az Uzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fézissorrendet, a fbldeles
rovidrezarok és egyéb eszkdzok eltavolitasanak tényet.

« A kabelarok sziikség szerinti tamolasarol gondoskodni kell.

« Aterven jeldlve vannak az egyeztetett kdzmiivek.

« Egyéb informéaciok a munkavégzés kérnyezetére

Terep viszonyok: normal

- Talajmechanikai viszonyok: |-V talajosztaly

- Alkalmazott technolégiak: érvényben I6v0 elbirasok szerint

- Anyagszallitas: érvényben lévé elSirasok szerint

« Az MSZ 13207:2000 szabvany eldirasai szerint a kabel szerelésének megkezdése elbtt
kabelszakaszonkeént:

- szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épséget,

- meg kell mérni az erek szigetelési ellenallasat a 7.3. szakasz szerint.

- A kabel szerelési munkainak befejezése utan a telies kabelhalézaton az
Gizembe helyezést megelézben el kell végezni a 7.2, 7.3, 7.4, és 7.5
szakaszok szerinti vizsgalatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembevett fébb szabvanyok:

MSZ 172-2:1994, MSZ 447:2009, MSZ 1586:2012, MSZ 1600-11:1982, MSZEN 61936-

1:2011, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ

ISO 3864-1:2009, MSZ 2364, MSZ HD 60364 szabvanysorozat

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitasok, jogszabalyok:

E.ON Hungaria Zrit. vilamos haldzatokat lzemeltetd terlletileg  illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmii biztonsagi dvezetérdl

8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosm(i M{iszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabdlyzat hatalybalépésérdl

3.13. TOZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

« Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zit. terletén a tiiz elleni védekezés feladatait a
vallalat T{izvédelmi Szabélyzata tartalmazza.

e A Tiizvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed azokra az idegen munkavallalokra is, akik az
E.ON Dél-dunantali Aramhalozati Zit. telephelyein, a véllalat altal {izemben tartoit
berendezéseken munkat végeznek, a munkavégzésre vonatkozd tiizvédelmi
kotelezettségeket a megrendeldnek és a Kivitelezonek keretszerzédében kell régziteni.

e Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszerl tlizveszélyes
tevékenység végzésére kerill sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kidllitani.

e A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Dél-dunantuli
Aramhalézati Zrt. Tlizvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

¢ A Kkivitelezést kovetéen a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyitatkoznia a
kivitelezés soran érintett tiizvédelmi eléirasok, szabvanyok betartasarol
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Kabelszerelvények készitése, technoldgiai melegitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elélrasait, az
érvényben l6vé technoldgiai utasitasok eléirasait. A kéabelszerelvények kornyékét 2 m-es
korzetben a keletkezd kabelhulladéktol és éghetd anyagoktél meg kell tisztitani.
Gondoskodni kell a munkagddérben a tobbi kabel letakarasarol. A melegitési hely

kérnyékérdl az éghet anyagokat el kell tavolitani, és a munkaterlletet el kell keriteni.
A targyi munka soran felmerild tiizveszélyes tevékenységek: kabelszerelvények melegitése

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok:
1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrél és a
tizoltosagrol

261/2009. (X1.26.) Korm. rendelet  a tizvédelmi hatésagi feladatokat ellato
szervezetekrdl és a tlizvédelmi hatésagi tevékenység

részletes szabalyairol,
30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésérdl
54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

TuMl 7.1:2015.03.01 a Tlzvédelmi Mliszaki Iranyelv

4/2008. (Vill.1.) OM. rendelet az erdok tiz elleni védelmérdl

12/2007. (IV.25.) OTM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabvanyokrél

22/2009. (VIL. 23.) OM rendelet a tizvédelmi megfeleldségi tandsitvany beszerzésére
vonatkozo szabalyokré!

8/2001. (111.30.) GM rendelet a Villamosmii M(iszaki - Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

Fontosabb tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kotelezé érvénylvé nyilvanitott
szabvanyok:

MSZ 2364 szabvanysorozat Epliletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 151 szabvanysorozat Erésaramil szabadvezeték

MSZ 1585:2012 Erésaraml (1zemi szabalyzat

MSZ 1600 -11:1982 Létesitési biztonsagi szabélyzat 1000 V-nal nem

MSZ 1600 -16:1992 nagyobb fesziitségli erdsaramu villamos berendezések
szamara

MSZ EN 61936-1:2011 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nél nagyobb

feszlitségli erbsaramu villamos berendezések szamara
MSZ 6292:2009 Gazpalackok széllitasa, taroldsa és kezelése

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névieges
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fesztiltségli erdsaramu kéabelek es jelz6kabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetésege

MSZ 15633-1:1992 Eghetd folyadékok és olvadékok tarold- és
MSZ 15633-2:1992 kiszolgalé létesitménysinek, berendezéseinek
MSZ 15633-3:1992 tizvédelmi eldirasai
MSZ 15633-4:1992

Fontosabb utasitasok:

E.ON Hungaria Zrt. villamos hal6zatokat tizemeltet6 terliletileg illetékes munkaszervezeteinek
kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonvédelem
Kivitelezés soran a munkaterliletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfeleld

anyagokat kell kiszallitani, hogy felugyelet nélkil anyag a terlileten ne maradjon. Amennyiben
ez nem valdsithaté meg, a helyszin adottsagainak megfelelden bekeritett, zarhato teriileten kell
a felhasznalandé anyagok védelmérd! gondoskodni.

3.14. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. mikodési terlleten a kérnyezetvédelmi

feladatokat a ,Részvénytarsasag Kornyezetveédelmi Szabalyzata” tartalmazza.

e A kornyezetvédelmi Szabélyzat hatalya kiteried azokra-az idegen munkavallalokra,
Kivitelezékre is, akik az E.ON Dél-dunantuli Aramhélézati  Zrt. telephelyein, az E.ON
Dél-dunéntdli Aramhalézati Zrt. ltal izemben tartott berendezéseken munkat végeznek.

o Az idegen véllalkozasban vegzett tevékenységek esetében a megrendelének es
vallalkozénak, kivitelezének a kdrnyezet védeimével kapcsolatos kotelezeltségeit a
keretszerzddésben kell régziteni.

o Kivitelozéskor kilonés gondot kell forditani a talaj és terméféld védelmére. Torekedni
kell a kornyezetbarat technologiak alkalmazasara.

o Kivitelozés utan a talajszerkezetet és a természetes névénytakarét eredeti allapotanak
megfeleléen helyre kell allitani. A munkatertletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A Iétesitmények épltése, bontasa, felujitasa sorén torekedni
kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne okozz4k a talaj termoképességének
csbkkenését.

o Kivitelezéskor gondoskodni kell arr6l, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

e A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszeélyes hulladékok, melyek a

kévetkezok lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

Uj halozatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzes soran

eltavolitott novényzet maradékai, vissza nem tolthetd fold, betontdrmelék, aszfalt

tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok: festékes rongy, higitok, olajos rongy, miianyagos kabelhulladék,

stb.

A keletkezett hulladékok szakszerii tarolasarol valamint az épitési munka befejezése
utan azok elszallitasardl a kivitelezo kételes gondoskodni.

kérnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb joaszabalyok:

1998. &évi LIlI. torveny a természetvédelemrdl
1995. évi LIIl. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
1997. &vi LXXVILL. térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl
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1994, évi LV. torvény a terméfoldrél

2007. &vi LXXXVI. Térvény a villamos energiarél

382/2007.(X11.23.) Korm. a villamosenergia-ipari épltéstgyi hatosagi engedélyezési

rendelet eljarasokrol

98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeird!

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EGM a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek

egylttes rendelet megallapitasarol

219/2004. (VII. 21.) Korm. a felszin alatti vizek védelmérdl

rendelet
11/2008. (IV. 30.) KWWM rendelst egyes védett természeti tertiletek természetvédelmi
kezeléséért felelss szervekrdl

164/2003. (X. 18) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kételezettségrol

2000. évi XLIl. Térvény a hulladékgazdalkodasrol
2000. évi CXII. Térvény a Balaton kiemelt tduldkorzet tertletrendezési
tervének elfogadasardl és a Balatoni Terlletrendezési

Szabdlyzat megéllapitasarol.

314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

8/2001.(111.30) GM rendelet A Villamosm(i Miiszaki - Biztonséagi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

4. Méretezés:

Eredé méretezési teljesitmény MSZ 447-98/1M:2002 alapjan

Eredd méretezési teljesitmény MSZ 447-98 2.2.3

Pe: az ered®d méretezési teljesitmény (kW)

n: a fogyasztasi helyek (lakasok szama)

P a fogyasztési hely méretezeési teljesitménye (kW)
e: egyidejliségi tényezd

Pr. a fltés teljesitménye (kW)

Pv a vizmelegité teljesitménye ( kW)

P; fajlagos ellenalias (Q* mm?/m)

L: vezeték hossza (m)

U fazis feszliltség (V)

A tervezelt szigetelt vezeték keresztmetszet (mm?)
fne méretezési terhel aram (A)

£ fesziltségesés %

Pe= n*xe*P 4+ p + Py

_ Pex1000 _
" 3xU,
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A csatlakozé fesziiltségesése £=0,33 % iay a valasztott vezeték keresztmetszet

a szabvany el6irasainak megfelel.

5. Erintésvédelem:

Az alkalmazandé érintésvédelem nullazasos (TN). Nullazas esetében kotelezd a hazi
fomhalézat fémes csatlakoztatasa (EPH) kabelsaruval vagy sinnel az érintésvédelmi
rendszerbe. A csatlakozasi pont kozelében a PEN vezetd foldelése céljabdl mindenkor
snalléan is szamottevé foldelét kell telepiteni. Az EPH-ba be kell kotni az éplletet behalozo
valamennyi fémhalbzatot, vizvezeteket, kozponti flités halozatot es a firddkadat is.
Amennyiben villdmvédelem létestl, Ugy annak foldelését egyesiteni kell az erbsaramu
foldeléssel.

Amennyiben a fogyasztas mérShelyrél szabadtéri késziilékek is (izemeltethetSek
lesznek, esetleg épitkezés fog zajlani, lgy a fogyasztéi mért oldalon aramvédo
kapcsolo elhelyezése is kdtelezd kiegészitd érintésvédelemként!

Az elkészllt kabelhalézatot - lzemi feszlltseg ala helyezés elit - 500 V-os haldzat
szigetelésvizsgalé miszerrel meg kell mérni. Ennek eredményét megfeleld jegyzkonyvben kell
foglalni és az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. részére at kell adni az tzembehelyezési
eljaras keretében.

6. Anyagjegyzék:

Anyag Mennyiségi egység i 'Mennyiség
Kabel NAYY-O 4x25mm?  m o .
Kabeljelz6 szalag om 9
Végelzard 4x16-50mm? db TP
Véddcss mia. atm. 63KPE m 12
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